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AV N ELECTRIC

AIR CONDITIONERS
MODEL

PKA-RP-KAL

OPERATION MANUAL | FOR USER |

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH [ _FURBENUTZER |

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme
grundlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION [_POUR L'UTILISATEUR |

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du
climatiseur.

BEDIENINGSHANDLEIDING [ VOOR DE GEBRUIKER |

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de
airconditioner gebruikt.

MANUAL DE INSTRUCCIONES [__PARAELUSUARIO |

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado
para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO [ PERLUTENTE |

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare I'unita, per un uso corretto e sicuro

Frangais

Nederlands

della stessa.
ErXEIPIAIO OAHIQN XPHZEQX [ TFIATON XPHETH | )
Mo aog@aAeia Kar owaTr) Xprion, TTapakaAeioTe SIaBACETE TTPOCEXTIKA QUTO TO EYXEIPIDIO XPNOEWGS TTPIV BEnoETE EAAnvikd

o€ AeIToupyia Tn povada KAIYaTIopoU.

MANUAL DE OPERAGAO [_PARA O UTILIZADOR |

Para seguranca e utilizagdo correctas, leia atentamente o manual de operacéo antes de por a funcionar a Portugués
unidade de ar condicionado.

DRIFTSMANUAL | TIL BRUGER |

Lees venligst denne driftsmanual grundigt fgr airconditionanleegget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

DRIFTSMANUAL [ FOR ANVANDAREN |

Las denna driftsmanual noga for sakert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen anvands. Svenska
Isletme Elkitabi [ KuLLANICIiGiN | }
Emniyetli ve dogru bicimde nasu kullanilacagini 6grenmek icin lGtfen klima cihazini isletmeden 6nce bu Turkce

elkitabini dikkatle okuyunuz.

PYKOBOOCTBO MO 3KCNNYATALIMA [ Ansnonb3osATEns |

[ns oBecneyeHnsi NpaBUIbHOTO 1 6e30MacHOro UCMONb30BaHKS CriedyeT 03HaKOMUTLCS C MHCTPYKLUMSIMU, Pycckun
yKasaHHbIMW B JAHHOM PYKOBOZCTBE MO 3KCMiyaTaumu, TwaTternbHbIM 06pa3om 4o Toro, Kak NpucTynaTh K
MCMOMb30BaHNI0 KOHAMLMOHEpPA.
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1 || BAGLANABILEN DIS UNITELER

1-1. DIS UNITE SERVIS KITAPLARI

Servis Referansi Service Kitabi No.

PUHZ-ZRP71VHA
PUHZ-ZRP100/125/140VKA OCH527/0CB527
PUHZ-ZRP100/125/140YKA

PUHZ-P100/125/140VHA3.UK
PUHZ-P100/125/140VHA3R1.UK
PUHZ-P100/125/140VHA3R2.UK
PUHZ-P125/140VHA3R3.UK
PUHZ-P100/125/140YHA.UK
PUHZ-P100/125/140YHAR1.UK
PUHZ-P125/140YHAR2.UK
PUHZ-P100YHA2.UK

OCH415/0CB415

PU(H)-P71/100VHA#1.UK
PU(H)-P71/100VHA#2.UK
PU(H)-P71/100VHA#3.UK
PU(H)-P71/100/125/140YHA#1.UK 0OC379
PU(H)-P71/100/125/140YHA#2.UK
PU(H)-P71/100/125/140YHAR3.UK
PU(H)-P125/140YHAR4.UK

1-2. TEKNIK DATA BOOK

Seri (Dis Unite) Servis Kitabi No.
PUHZ-P « VHA

PUHZ-P « YHA 0Cs17
PU(H)-P + VHA

PU(H)-P + YHA 0Cso7
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Not Bu sembol sadece AB lilkeleri i¢in gegerlidir.

Bu sembol 2002/96/EC sayili direktif, Madde 10 Kullanicilar igin bilgiler ve Ek IV’e ve/veya 2006/66/EC sayil direktif Madde

20 son kullanicilar igin bilgiler ve Ek II'ye uygundur.

MITSUBISHI ELECTRIC rliniiniiz geri donlisimu ve/veya yeniden kullanimi mimkin olan yiksek kaliteli malzeme ve bilesenlerle
tasarlanmis ve Uretilmistir. Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanlarin, pil ve akiimulatorlerin dmirleri sona erdiginde ev
atiklarinizdan ayri olarak bertaraf edilmesi gerektigi anlamina gelmektedir. Sembolin altinda bir kimyasal sembol varsa (Sek. 1), bu
kimyasal sembol pil ya da akiimilatoriin belirli konsantrasyonlarda agir metal icerdigini gosterir.

Sek. 1

Bu su sekilde gosterilir: Hg: civa (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kursun (0,004%)

Avrupa Birligi'nde kullaniimis elektrik ve elektronik trtinler, pil ve akiimilatorler igin ayri toplama sistemleri mevcuttur.
Lutfen bu ekipmani, pil ve akiimulatorleri yerel atik toplama/geri déniisim merkezinde dogru bir sekilde bertaraf edin.
Lutfen yasadigimiz gevreyi korumamizda bize yardimci olun!

1. Giivenlik Onlemleri

» Uniteyi monte etmeden 6nce “Giivenlik Onlemleri”’nin
hepsini okumalisiniz.

» Giivenlikle ilgili cok 6nemli noktalar “Giivenlik
Onlemleri”nde agiklanmistir. Liitfen bunlara kesinlikle
uyunuz.

P Liitfen sisteme baglamadan 6nce elektrik kurumuna
haber verin veya onayini alin.

Metinde kullanilan simgeler

VAN Uyari:
Kullanici agisindan yaralanma veya 6liim tehlikesinin 6niine
gecmek igin alinmasi gereken 6nlemleri agiklar.

/N Dikkat:
Cihazin hasar gormesini 6nlemek igin alinmasi gereken onlemleri
aciklar.

Resimlerde kullanilan simgeler
@ : Topraklanmasi gereken parcalari gosterir.

N Uyar:

¢ Bu cihaz kullanici tarafindan monte edilmelidir. Saticidan veya
baska bir yetkili sirketten cihazi monte etmesini isteyiniz. Eger
cihaz dogru monte edilmezse su kagagi, elektrik carpmasi veya
yangin s6z konusu olabilir.

« Unitenin iizerine higbir sey yerlestirmeyiniz veya koymayiniz.

¢ Cihazin iizerine su sigratmayiniz ve elleriniz islakken liniteye
dokunmayiniz. Elektrik carpabilir.

¢ Cihazin yakininda yanici gaz piiskiirtmeyiniz. Bu, yangina yol
acabilir.

* Cihazdan ¢ikan havayla temasa gelebilecekleri yerlere gaz sobasi
veya baska acik alevli cihaz koymayiniz. Bu, yanmanin tam olarak
gerceklesememesine yol agabilir.

* Dis Unite ¢alisirken 6n paneli veya vantilatéor mahfazasini
yerlerinden ¢ikarmayiniz.

e Asir derecede anormal giiriiltii veya titresim saptarsaniz, cihazi
durdurunuz, elektrik salterini kapatiniz ve cihazi aldiginiz sirketle
temasa geginiz.

* Cihazin hava giris veya ¢ikiglarina asla parmaklarinizi veya
degnek vb. seyleri sokmayiniz.

* Tuhaf bir koku duyarsaniz cihazi kullanmayiniz. Elektrik salterini

kapatip yetkili saticiya danisiniz. Bunun yapilmamasi, arizaya,

elektrik garpmasina veya yangina yol agabilir.

Bu klima ¢ocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan

gozetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

¢ Kiigiik cocuklar gozetim altinda bulundurularak klimayla
oynamalarina imkan verilmemelidir.

¢ Eger sogutucu gazi disar puiskiiriir veya kacak yaparsa klima
cihazini durdurunuz; oday: iyice havalandiriniz ve yetkili
saticinizla temasa geginiz.

!\ Dikkat:

* Diigmelere basmak igin sivri nesneler kullanmayiniz; bu, uzaktan
kumanda linitesini zedeleyebilir.

* Dis ve i¢ linitelerin hava giris ve ¢ikiglarinin 6niinii asla
kapatmayiniz veya 6rtmeyiniz.

2. Parga adlari

Cihazin atilmasi
Cihazi atmaniz gerektigi zaman yetkili saticiniza daniginiz.

m ¢ Unite
PKA-RP-KAL
Fan hizi 3 hizli (Otomatikte)
Pervane Otomatik Salinim
Izgara Elle
Filtre Normal
Filtre temizleme gostergesi 100 Saat

m PKA-RP-KAL

/

—_—) J
(- Hava girisi %

VE!] S— j ;

[]
Hava cikisi

Izgara
Pervane

( Acil durum isletim digmesi )




2. Parcga adlari

m Kablolu Uzaktan Kumanda igin

“Sensor” gostergesi
Uzak sensori kullanildiginda

| Gésterge Bolimii |

Haftanin Giinii gorunar.
Burada agiklama amaciyla, Haftanin hangi glinindeyseniz, o gind
gostergenin tim kisimlari Ssterir
1siklandiriimig gosterilmektedir. 9 -

Calistirma sirasinda, sadece Saat/Zamanlayici Géstergesi

ilgili geler isiklandirilir. - d “Locking function” gostergesi
Basit veya Otomatik Kapanma zamanlayicisi o —
. R Uzaktan kumanda digmelerinin kilitli
ayarlanmamigsa, o anki saati gosterir. 1dus ssteri
Basit veya Otomatik Kapanma zamanlayicisi odugunu gosterr.
0 anki igletimi belirtir | ayarlanmigsa, kalan sureyi gosterir.
Calistirma modunu, vb. gésterir. “Clean the filter” g6stergesi
* Cok dilde gosterge Filtrenin temizlenme zamaninin
desteklenmektedir. R N geldigini gosterir.
A MITSUBISHI ELECTRIC
TIME SUN_MON TUE_WED THU FRI SAT
mMer Il - _II_|H  ON :E Z = "
aerer L1 II1T arrem oFr | —JO amanlayici gostergeleri
ERROR CODE (FonenoN)-+— llgili zamanlayici ayarlandiginda
I _’ ,UF C [E " t P
i gosterge gorindr.
“Centrally Controlled” @ _IC1Z1°F°C %\ q“ ‘ II WY T
gostergesi CINICH ONLY1Hr e eo) 3|8€‘ 1| “autoorr
Uzaktan kumandanin galismasinin | [ Fan Hiz gostergesi
ana kontrol tarafindan devre digi Segilen fan hizini gésterir.
birakildigini gésterir.
Yukari/Asagi Hava Yonii gostergesi Ortam Sicakligi gbstergesi Havalandirma gdstergesi
" - " < 2 tari = Cihaz Havaland dund
“Timer Is Off” gdstergesi "\ géstergesi hava akimi cikis Ortam sicakiigini gosterir. Oda sicakigi g;llzlzrk;";‘;?jng:m modunda
Zamanlayicinin devre disi oldugunu yéniini gosterir. gosterge araligi 8'39 C dir. Sicaklik 8 °C -
gbsterir. = - den az veya 39 °C 'den fazla ise gosterge
One Hour Only” gostergesi yanip sénecektir. Izgara gostergesi
SOGUTMA veya KURUTMA 1 Bst -
calistirma modunda hava akimi zayif zgara gostergesi —
Sicaklik Ayari | ve asagi dogru olarak ayarlanmigsa Salinim 1zgarasinin hareketini gosterir.
Hedef sicaklig gosterir. goérindr. (isletim modele gére farklilik lzgara sabitse gorlinmez. Izgara gostergesi
gosterir.)
Goésterge bir saat sonra kapanir ve (® (Power On géstergesi)
hava akim yoni de degisir. Cihazin agik oldugunu gosterir.
| Kumanda Bélimii |
4 )

(S|cakl|k Ayarlama diigmeleri ) ( ON/OFF diigmesi )
e
() Asagi
( Fan Hizi diigmesi )
@ Yukari

—— 2% MITSUBISHI ELECTRIC
Zamanlayici Men( diigmesi
(Zamanlayici Monitor /
Zamanlayici Ayar digmesi) )
Filtre «d digmesi
Qal|§t‘|.rma Modu ) (4 diigme)
dagmesi
(Donis digmesi) ) E.ﬁ TEMP. @ ON/OFF —( Test Calistirma diigmesi )
(Zaman Ayarlama dugmeleri )— @ @ (@) C) —( Kontrol digmesi
[ (Temizleme dugmesi)
(Y Ger ] D003 OMENU  OONOFF il 1t FILTER ]
C2D) lleri < O Cp a
BACK  MONTORSET DAY SI== 380 CHeECK TEST -
D Ca ) € _[ ava Al Yukar j
—— PAR-21MAA DCLOCK ¥ OPERATION A m?a—l Asag! digmesi
Zamanlayict Agma/Kapama diigmesi \& 1 T J)
(Glin Ayari diigmesi) I [ | ( Izgara digmesi
(Y lsletim dugmesi)

v — 1 - . ( :: ) Onceki isletim
Kapagin \ ' ) numarasina.
aclimasi

C ﬂ W Havalandirma diigmesi
L | (/\ Isletim diigmesi)

Butinlesik sicaklik sensori

Sonraki isletim
numarasina.

Not:
® “PLEASE WAIT” (LUTFEN BEKLEYIN) mesaiji
Bu mesaj, ic mekan unitesine glg verildiginde yaklasik 3 dakika sture ile goruntulenir.
@ “NOT AVAILABLE” (MEVCUT DEGIL) mesaji
Bu mesaj, i¢ Unitede olmayan bir isleve ait bir digmeye bastiginizda géruntilenir.
Degisik model birden fazla i¢ mekan Unitesini ¢alistirmak icin tek bir uzaktan kumanda kullaniliyorsa i¢ mekan Unitelerinden herhangi birinin ilgili
isleve sahip olmasi durumunda bu mesaj goruntilenmeyecektir.




2. Parga adlari

B Kablosuz Uzaktan Kumanda igin

% MITSUBISHI ELECTRIC

( lletim alani

( Uzaktan kumanda gdstergesi }

iletim Géstergesi

* Bilgilendirme amaciyla gostergede
g6rilen tum 6geler gdsterilmistir.

* Reset (Sifirla) dugmesine basildiginda
tim 6geler goriintilenir.

Zamanlayici gostergesi

( ON/OFF diigmesi

( isletim alanlari

(Zamanlaylm Kapatma dugmesi )

(Zamanlaylm Agma dugmesi )

( Saat diigmesi

( Dakika diigmesi

( Zaman Ayarlama diigmesi (Saati ayarlar) )

-

( Sicaklik Ayarlama digmeleri )
£ O | FAN [AUTOSTOP
( Fan Hizt dsgmesi (Fan hizini degistirir) } g % ||[@-C
MODE | VANE | AUTO START
L | [©-13
Hava akimi digmesi (asagi/yukari CHECK | LOUVER h
hava akimi yéniini degistirir) { ] ::::] [ }
TESTRUN min
( Mod diigmesi (isletim modunu degistirir) )7 SET  RESET | CLOCK
|l | o A — & o
Kontrol digmesi %

\
/

~J

( Test Calistirma dugmesi )ﬁ <

{_lzgara dugmesi (Sag/sol hava akim yniini degistirir) )

B Kablosuz uzaktan kumanda cihazini kullanirken kumandayi i¢ mekan Unitesindeki aliciya
dogru yoneltin.

W Uzaktan kumanda, i¢c mekan Unitesine glg¢ verildikten yaklasik iki dakika sonra
calistirilirsa i¢c mekan Unitesi baslangigtaki otomatik kontroll yaptigi icin iki defa sesli
uyari verebilir.

W i¢ mekan Unitesi uzaktan kumandadan yayilan sinyalin alindigini teyit etmek igin sesli
uyari verir. Sinyaller, Unitenin 45° sag ve solundaki alanda Uniteye dogru direkt bir hattan
yaklasik 7 metre mesafeye kadar alinabilir. Ancak floresan isiklar ve gugli isik gibi
aydinlatma, i¢c mekan Unitesinin sinyal alma kabiliyetini etkileyebilir.

B i¢ mekan initesindeki alicinin yakinindaki isletim lambasi yanip séniiyorsa initenin
kontrol edilmesi gerekmektedir. Servis icin saticiniza danisin

B Uzaktan kumandayi dikkatli kullanin! Uzaktan kumandayi dusiirmeyin ve gticli darbelere
maruz birakmayin. Bunun yani sira uzaktan kumandayi i1slatmayin ve yiksek nemlilikteki
mekanlarda birakmayin.

B Uzaktan kumandayi yanhs bir yere koymamak icin uzaktan kumandayla beraber verilen
tutacagr duvara monte edin ve kumandayi kullandiktan sonra tutacaga biraktiginizdan
emin olun.

B Dis linite

)

f

Glg

®
\

Sogutucu
Borular
ic-Dis Mekan
Baglanti kablosu

(!

Toprak

\D%

<P

Servis Paneli

(Reset (Sifirla) diigmesi )

Pil takmal/degistirme

1. Ust kapagi yerinden gikartin, iki adet AAA boy
pili yerlestirin ve Ust kapagi kapatin.

iki adet AAA boy pil
Once pillerin negatif
(=) uclarini yerlestirin.
Pilleri dogru yonde (+,
—) yerlestirin!

2. Reset (Sifirla) digmesine basin.

Reset (Sifirla)
digmesine sivri uglu
bir nesne ile basin.




3. Ekran Konfiglirasyonu

islev Secimi

I
CHAHGE
LEHGURGE

N

Standart Kontrol Ekranlari

£ 3000 =1
ey SRR W
‘ o [ ol 385 0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OFF e ON
lo
Zamanlayici Monitdrii Zamanlayici Ayari
T cUo0 o — EREW - | —
i T
‘ [y ‘ o

4. Haftanin Guinii ve Saati Ayarlama

<Ekran Tiirleri>
Ekran dili Tirkgeye ayarlanamamaktadir. Bu sebeple, bu kitapgiktaki
ekranlarda ilk ayarlanan dil, ingilizce gériinmektedir.
® islev Segimi: Uzaktan kumandada yapilabilen iglevler ve
araliklari ayarlar (zamanlayici islevleri, isletim
sinirlamalari, vb.)
Haftanin hangi glinuindeyseniz, o guini veya o
anki saati ayarlar.
® Standart Kontrol Ekranlari:
Klima sisteminin igletim durumunu gosterir ve
ayarlar.
® Zamanlayici Monitorii: O anda ayarli olan zamanlayiciy gosterir
(haftalik zamanlayici, basit zamanlayici veya
Otomatik Kapanma zamanlayicisi)
Zamanlayicilardan birinin calismasini ayarlar
(haftalik zamanlayici, basit zamanlayici veya
Otomatik Kapanma zamanlayicisi).

® Gun/Saat Ayart:

® Zamanlayici Ayari:

<Ekrani degistirme>

Buraya gitmek igin ® : Calistirma Modu diigmesini basili tutarak
Zamanlayici Agma/Kapama digmesine 2 saniye
basin.

Buraya gitmek icin (B) : Zamanlayici Menu digmesine basin.

Buraya gitmek igin © : Calistirma Modu diigmesine (Déniis digmesi)
basin.

Buraya gitmek igin © : Saat Ayari diigmelerinden birine (V veya A\)
basin.

1]
Haftanin Glni ve
Saat gOstergesi
i
c5 =
$ETeme (D ONIOFF r@
CDIE) > C O ]
@ ]| c$ooom oueny eotor :f:.u % e 0 @
—
O O
oo

Not:
islev Seciminde saat devre disi birakilmigsa, giin ve saat gériinmez.

Haftanin Glnu Ayari

[4] SaatAyar

1. Gostergenin goriinmesi igin X/ veya /\ Saat Ayari @) digmesine

basin [2].

2. Gunu ayarlamak igin, Zamanlayici Agik/Kapali (Gunu Ayarla)

diigmesine (@ basin.
*Her basilista glin gosterildigi gibi ilerler [3] :
Sun - Mon — ... - Fri —» Sat.

3. Saati ayarlamak icin gereken Saat Ayar diigmesine @D basin.

*Dugmeyi basili tuttukga, saat ([4]) dnce dakika, sonra on dakika,
sonra da bir saatlik araliklarla artar.

4.2. ve 3. adimlarda uygun ayarlari yaptiktan sonra, degerleri kilittemek

igin Filtre <! digmesine (@ basin.

5. Calisma

[6]
(4]
T  MITSUBISHI ELEQTRIC — @

£ 001
3 75 = el Q

C_l e 38
@ Fremp. D ONOFF @
] ®® L£C5
@ || opoees oveny oonors  fut BN (&

BACK WOMGRS DAY Sy o e

OCLOCK Pt
G

LD i

5.1. A¢malkapama
<Galigtirmayi Baglatmak igin>
B ON/OFF diigmesine () basin.
+ ACIK lambasi [1] ve gbsterge alani 1g1§1 yanar.

'Z! I 0 _ i it @
5 .
7
[6]
@ ®
£ QG FAN | AUTO STOP
[ Yo} ¥ SO ®
MODE | VANE | AUTOSTART
e—ie J|CF HeoHi—o
CHECK | LOUVER h
)| E===t—i—a@




5. Calisma

<Galigmayi Durdurmak igin>
B ON/OFF diigmesine (D tekrar basin.
* ACIK lambasi [1] ve gdsterge alani 15181 sner.

Not:

Caligma sirasinda cihazi kapattiktan hemen sonra ON/OFF (agma/kapama)
diigmesine bassaniz bile klima cihazi yaklasik ili¢ dakika siireyle galigmaya
baslamaz. Bunun amaci cihazin i¢ aksaminin hasar gérmesini 6nlemektir.

5.2. Cahstirma modu seg¢imi
B Calistirma modu ("j&h3¢36) digmesine (2) basarak galistirma
modunu segin [2].

™ ¥ Sogutma modu
() Kurutma modu
‘fv Fan modu
O Isitma modu
I:' Otomatik (sogutma/isitma) mod

— 3¢ Havalandirma modu

Yalnizca asagidaki durumda goéranur
Kablolu uzaktan kumanda kullanilir
LOSSNAY bagh

Otomatik isletim

B Oda sicakligi ayarlanan bir isiya gore ¢ok yuksekse sogutma islemi,
¢cok dustkse i1sitma islemi baglar.

B Otomatik isletim sirasinda oda sicakligi ayarlanmis sicakligin 2 °C
veya daha fazla tzerine gikar ve 15 dakika boyunca bdyle kalirsa
klima sogutma moduna geger. Benzer bir bigimde oda sicakligi 15
dakika boyunca ayarlanmis sicakligin 2 °C veya daha altinda kalirsa
klima 1sitma moduna gecer.

Sogutma modu 15 dakika (1sitmadan

sogutmaya geger)

e———
________ == \— — - Ayarlanan sicaklik +2°C

< Ayarlanan sicaklk
\‘ [
A}
—— b= Ayarlanan sicaklik -2°C
fe—
15 dakika (sogutmadan
Isitmaya geger)

B Oda sicakligi sabit bir etkili sicaklik saglamak igin otomatik olarak
ayarlandigindan arzulanan sicakliga erisildiginde sogutma islemi
ayarlanan oda sicakligindan birka¢ derece daha soguk ve isitma
islemi de birkag derece daha sicak olarak gergeklestirilir (otomatik
enerji tasarrufu islemi).

5.3. Sicakhigr ayarlamak
» Oda sicakligini azaltmak igin:
Gerekirse, istediginiz sicakhigi ayarlamak igin G diigmesine 3
basiniz.
Segilen sicaklik gériintilenir [3].

» Oda sicakligini yiikseltmek igin:
Gerekirse, istediginiz sicaklii ayarlamak igin G diigmesine 3
basiniz.
Segilen sicaklik gérintlenir [3].

» Ayarlanabilecek sicaklik degerleri:
Sogutma ve Kurutma: 19-30 °C
Isitma: 17-28 °C
Otomatik: 19-28°C

» Eger oda sicakligi gostergedeki sicakliktan daha diisik veya
yuksekse durumdan haberdar olmaniz igin gostergede 8 °C veya
39 °C yanip soner.

5.4. Fan hizini ayarlamak
B Sistem calisirken, Fan Hizi diigmesine (& gereken sayida basin.
» Dugmeye her basildiginda glg degisir. O anda segilen hiz
Uzerinde gosterilir.
» Degisme sirasi ve kullanilabilir ayarlar séyledir.

FAN HIZI Gosterge

3 hizh Hiz 1 Hiz 2 Hiz3 Otomatik

Oto;atik %"-' St _>‘5‘.II_>$ —|

Not:

©® Uygulanabilir fan hizi baglanmig olan iiniteye baglidir. Bazi iinitelerde
“Otomatik” ayari bulunmadigini da unutmayiniz.

® Asagidaki durumlarda, iinitenin gergek fan hizi uzaktan kumanda
gostergesinde goriinen hizdan farkl olur.
1. Gostergede “STAND BY” veya “DEFROST” mesaiji varsa.
2. Is1 degistiricinin sicakligi isitma modundayken diisiik bir seviyedeyse.

(Ornegin 1sitma igleminin baglamasinin hemen ardindan)

3. ISI modunda, oda ortam sicakhgi sicaklik ayarindan yiiksek oldugunda.
4. Cihaz KURUTMA modundayken.



5. Calisma

5.5. Hava akimi yukari/agagi yoniiniin ayarlanmasi
<Hava Akimi Yukari/Asagi Yoniinii Degistirmek igin>
B Cihaz calisirken, Hava Akimi Yukari/Asagdi digmesine (6 gereken

sayida basin.
+ Dugmeye her basildiginda yon degisir. O andaki yon [6] lizerinde
gosterilir.
» Degisme sirasi ve kullanilabilir ayarlar séyledir.
Hava akimi
Salinim 1 2 3 4
Kablosuz
uzaktan % —>§_—>§\—>§ —>§
kumanda igin |_> | \ | —|
Salinim Otomatik 1 2 3 4 5
Kablolu
Uzaktan E+EB+E »B BB »E
Kumanda igin |—> | ~ N \ |

Salinim igletimi sirasinda, ekrandaki yon gostergesi cihazin yon
kanatlari ile eszamanli olarak degismez.
Bazi modeller yon ayarini desteklemez.

Not:
® Uygulanabilir yonler baglanmis olan iiniteye baghdir. Bazi linitelerde
“Otomatik” ayari bulunmadigini da unutmayiniz.
® Asagidaki durumlarda, iinitenin gergek hava yonii uzaktan kumanda
gostergesinde goriinenden farkl olur.
1. Gostergede “STAND BY” veya “DEFROST” mesaji varsa.
2. Isitici modu baslatildiktan hemen sonra (sistem galistirma modu
degisikliginin uygulanmasini beklerken).
3. Isitici modunda, oda ortam sicakligi sicaklik ayarindan yiiksek
oldugunda.

<[Elle] Hava akiminin Sol/Sag Yoniinii Degistirmek i¢in>
* |zgara Louver diigmesi @ kullanilamaz.
B Model PKA-RP-KA
+ Unitenin galismasini durdurun, louver kolunu tutun ve
istenen yonde ayarlayin.
* Unite sogutma veya kurutma modundayken, i¢ yoénii
ayarlamayin, ¢lnki yogusma ve su damlamasi riski
vardir.

/\ Dikkat:
Diismesini 6nlemek igin, Uniteyi isletirken saglam bir zemine
yerlestirin.

5.6. Havalandirma
» LOSSNAY kombinasyonu igin
5.6.1. Kablolu uzaktan kumanda igin
® Havalandirmayi i¢ Unite ile birlikte calistirmak igin:
B ON/OFF diigmesine basin (.
+ Havalandirma gostergesi ekranda ([8] konumunda) gérinr. Artik
ic Unite her calistiginda havalandirma otomatik olarak calisir.

® Havalandirmayi bagimsiz calistirmak igin:
W Ekranda gériinene kadar Mod diigmesine @ basin. Bu
havalandirmanin ¢aligsmasini saglar.

® Havalandirma glictiini degistirmek igin:
B Havalandirma digmesine (8) gereken sayida basin.
» Digmeye her basildijinda ayar asagidaki bicimde degisir.

EOTPAROT]

Distik Yiksek

5.6.2. Kablosuz uzaktan kumanda igin

® Havalandirici, i¢c mekan Unitesi agildiginda otomatik olarak
calisacaktir.

® Kablosuz uzaktan kumandada gostergesi yoktur.



6. Zamanlayici

6.1. Kablolu uzaktan kumanda igin

Ug tip zamanlayicidan hangisinin kullanilacagini segmek igin Islev

Secimini kullanabilirsiniz: (D Haftalik zamanlayici, @ Basit zamanlayici

veya (3 Otomatik Kapanma zamanlayicisi.

6.1.1. Haftalik Zamanlayici

B Haftalik zamanlayici haftanin her gini igin sekize kadar ¢alistirma

icin ayarlanabilir.

» Her calistirma sunlardan herhangi birini icerebilir: ACMA/KAPAMA
zamani ile birlikte sicaklik ayari, sadece ACMA/KAPAMA zamani
veya sadece sicaklik ayari.

* Bu zamanlayicida ayarlanmis olan saatte, klima zamanlayici
tarafindan belirlenmis olan islemi yapar.

B Bu zamanlayici icin zaman ayari birimi 1 dakikadir.

Not:

*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapanma ayni anda
kullanilamaz.

*2. Su kosullardan biri gecerli oldugunda haftalik zamanlayici calismaz.
Zamanlayici 6zelligi kapali; sistem olagandisi bir durumda; test caligmasi
siirmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tani yapmakta; kullanici
bsr islev ayarlamasi yapmakta; kullanici zamanlayici ayarini yapmakta;
kullanici haftanin giinii ve saat ayarini yapmakta; sistem merkezi kontrol
altinda. (Ozellikle, sistem bu durumlarda devre digi olan iglemleri (iinite
acik, Uinite kapali veya sicaklik ayari) yapmaz.)

isletim No.
[4] [2]
( N

[3] Gun Ayari

on
I {1]
| ey &
3
_ (D ONIOFF %
I 12

; - —

oD OMENU  QONOFF  Pail S FILTER

0 CH O U @
. 38€ .0 CHECK TEST @

<Haftalik Zamanlayicinin Ayarlanmasi>

1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve ekranda haftalik
zamanlayici géstergesinin [1] gérinduginden emin olun.

2. Ekranda “Set Up” yazisi ([2]) gérinene kadar Zamanlayici Meni
diigmesine @2 basin. (Diigmeye her basildi§inda gdsterge “Set Up” ve
“Monitor” arasinda gegis yapar.)

3. Giinii ayarlamak igin, Zamanlayici Agik/Kapali digmesine (9 basin.
Her basilista gosterge (3] asagida gosterildigi sirada ilerler. “Sun Mon
Tues Wed Thurs Fri Sat” — “Sun” — ... - “Fri” - “Sat” — “Sun Mon
Tues Wed Thurs Fri Sat”...

4. Uygun igletim numarasini (1 — 8) [4] segmek igin \/ veya /\
Calistirma diigmesine (@ veya (®)) gereken sayida basin.

* 3 ve 4 Adimlarda girdikleriniz asagida gosterilen matristeki
hiicrelerden birini seger.
(Soldaki uzaktan kumanda gostergesi, asagida gosterilen degerlerle
Pazar giinii igin isletim 1 ayarini yaptiginizda ne gériinecegini
gostermektedir.)

Ayar Matrisi
Islet. No. Sunday Monday Saturday
« 8:30
No. 1 « ON
«+23°C
+10:00 *10:00 *10:00 *10:00
No. 2
« OFF * OFF « OFF » OFF
No. 8
A 4 Y
<Pazar giinii igin Igletim 1 ayarlari> <Her glin igin Igletim 2 ayarlari>
Klimayi saat 8:30’da baslat, sicaklik Klimayi saat 10:00’da kapat.
ayari 23 °C.
Not:

Giinii “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” seklinde ayarlayarak, her giin ayni
saatte ayni iglemin yapilmasini saglayabilirsiniz.

(Ornek: Haftanin tiim giinlerini iptal etmek igin ayni sekilde yukaridaki isletim
2))

<Haftalik Zamanlayicinin Ayarlanmasi>
Zaman ayarini [6] Segcilen isletimi gosterir (KAPALI veya ACIK)

gOsterir * [sletim ayarlanmamissa gériinmez.
TIMER SET .
#+:EHTEFR Sicaklik ayarini gosterir

@ e {7l Sicaklik ayarlanmamigsa
gorinmez.

5. Istediginiz zamani ([8]) se¢mek igin Saat Ayari diigmesine (1
gereken sayida basin.
* Dugmeyi basil tuttukca, saat 6nce dakika, sonra on dakika,
sonra da bir saatlik araliklarla artar.
6. istediginiz igletimi ([€]) segmek icin ON/OFF diigmesine (D basin.
* Her basilista ayar asagida gosterildigi sirada ilerler: gosterge
yok (ayar yok) — “ON” — “OFF”



6. Zamanlayici

7. lstediginiz sicakligi ([7]) ayarlamak igin uygun Sicaklik Ayari 6.1.2. Basit Zamanlayici
digmesine 3@ basin. B Basit zamanlayiciy Ug¢ sekilde ayarlayabilirsiniz.
* Her basiligta ayar asagida gosterildigi sirada ilerler: gésterge + Sadece baslangi¢ zamani:
yok (ayaryok) 24 <25 < .. ©29< 30 12« ... < 23 Belirtilen zaman gegince klima galismaya baslar.
& gosterge yok. » Sadece durma zamani:
(Kullanilabilir aralik: Sicaklik ayar araligi 12 °C - 30 °C’dir. Belirtilen zaman gegince klima durur.
Ancak, sicakhgin gergekte kontrol edilebildigi aralik bagh olan * Baslangi¢ ve durma zamanlari:
tinite tipine gére degisir.) Belirtilen zaman gegince klima ¢alismaya baslar ve sonra durur.
8. 5, 6 ve 7 adimlarda uygun ayarlari yaptiktan sonra, degerleri B Basit zamanlayici (baglama ve durma) 72 saatlik sire iginde sadece
kilitlemek igin Filtre < diigmesine @ basin. bir kez ayarlanabilir.
Segilen isletim igin o an ayarlanmis degerleri temizlemek icin, Zaman ayari saatlik artiglarla yapilr.
Kontrol (Temizle) diigmesine (10 bir kez basip hemen serbest Not:

*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapanma ayni anda

birakin.

. o « o .. . kullanilamaz.
Ekranda goriinen zaman ay"arl . OIarak degisir ve Agma/ *2. $u kosullardan biri gegerli oldugunda basit zamanlayici caligmaz.
Kapama ve sicaklik ayari gostergeleri griinmez olur. Zamanlayici kapali; sistem olagandisi bir durumda; test galigmasi
(Tum haftalik zamanlayici ayarlarini temizlemek igin Temizle siirmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tani yapmakta; kullanici bir
digmesine basip iki saniye veya daha fazla basili tutun. islev segmekte; veya sistem merkezi kontrol altinda ise. (Bu kosullarda
Gosterge yanip sdbnmeye baglar ve tim ayarlarin temizlendigini Agma/Kapama iglemi devre digidir.)
gosterir.) p N

Not: )

Filtre < diigmesine (4) basmadan dnce Galistirma modu (Ddniis) KX

oo . s s gews o . . MITSUBISHI ELECTRIC
diigmesine 2 basarsaniz, yeni girdiginiz degerler iptal edilir. =
iki veya daha fazla islemi ayni anda galistirmayi sectiyseniz, sadece T'“E,“TEET Clhie ™
igletim numarasi en yiiksek olan iglem yapilir. ‘

I |© swee
9. Istediginiz sekilde gereken sayida hiicreyi doldurmak igin 3 ila 8 %E&) o onoFe @
adimlari tekrarlayin. o0 oD o0 o @
10.Ayar islemini tamamlamak ve standart kontrol ekranina donmek U ps ME&U "3 ‘ _ = @
icin Calistirma modu (Déniis) digmesine 2 basin. %Wcé%? APLER Z B E )
11.Zamanlayiciyi etkinlestirmek igin, “Timer Off’ géstergesi ekrandan i li“ﬂ T o
silinene kadar Zamanlayici Agik/Kapali (9 diigmesine basin.
“Timer Off” g6stergesinin artik gériinmediginden emin olun. g ] il )
* Zamanlayicliyi ayari yoksa, “Timer Off” gostergesi ekranda yanip
soner. @ w ©
<Haftalik Zamanlayici Ayalarinin izlenmesi> <Basit Zamanlayicinin Ayarlanmas>
[4] Zamanlayici Ayari
[9] Zamanlayici Ayarlari ‘
Tiﬁ]ER ZET [3] islem (Agik veya Kapali)
d-_l‘_:EHTEn__'__‘,,«' * Ayar yoksa ekranda “— —"
| T gorindr.
siecirt— 1| ‘ """
1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve ekranda basit
1. Haftalik zamanlayici géstergesinin ([1]) ekranda gériindigiinden zamanlayici géstergesinin [1] gériinduginden emin olun.
emin olun. Basit Zamanlayici disinda bir sey goruiniyorsa, islev segimi
2. Ekranda “Monitor” yazisi ([8]) gériinene kadar Zamanlayict Men( zamanlayici iglev ayarini kullanarak onu SIMPLE TIMER ayarina
digmesine @2 basin. getirin (bkz. 8.[4]-3 (3)).
3. Izlemek istediginiz giinii segmek igin, Zamanlayici Agik/Kapali 2. Ekranda “Set Up” yazisi ([2]) g6riinene kadar Zamanlayici Men(
(GUnl Ayarla) digmesine basin. digmesine 12 basin. (Digmeye her basildiginda gésterge “Set Up” ve
4. Ekranda gosterilen zamanlayici isletim gostergesini ([2]) “Monitor” arasinda gegis yapar.)
degistirmek igin, ¥/ veya A calistirma modu digmesine (@) veya 3. O an gegerli basit zamanlayict ACMA veya KAPAMA ayarini
(®) gereken sayida basin. goriintiilemek icin ON/OFF diigmesine (D) basin. Agilma zamanina
* Her basilista zaman ayar siraslyla, bir sonraki isletime geger. kalan sUreyi gostermek igin diigmeye bir kez ve Kapanma zamanina
5. Monitdrii kapatmak ve standart kontrol ekranina dénmek igin kalan sureyi gstermek icin digmeye bir kez daha basin. (ACMA/
Calistirma modu (Déniis) diigmesine @ basin. KAPAMA gostergesi gorindr [3]).
» Zamanlayici agik “ON”™:
<Haftalik Zamanlayicinin Kapatilmasi> Belirtilen sayida saat gecince klima galismaya baslar.
Ekranda “Timer Off’ yazisi ([0) gériinene kadar Zamanlayici Agma/ ¢ Zamanlayici kapali “OFF":
kapama diigmesine (9 basin. Belirtilen sayida saat gecince klima galismayi durdurur.
— 4.13] Gzerinde “ON” veya “OFF” goriinurken: [4] Uzerinde agiima
{},CDDL /535 zamanina (ekranda “ON” gériiniiyorsa) veya Kapanma zamanina
.. TC o% 27 Yl e (ekranda “OFF” goriinlyorsa) kalan slreyi ayarlamak icin gereken
= ‘ I Saat Ayar digmesine @D basin.

» Kullanilabilir aralik: 1 - 72 saat

<Haftalik Zamanlayicinin Agilmas:> 5. Hem ACMA hem de KAPAMA zamanini ayarlamak igin 3 ve 4 Adimlari

“Timer Off” yazisi ([id) sénene kadar Zamanlayici Agma/kapama

digmesine (@ basin tekrarlayin.
’ * ACMA ve de KAPAMA zamani ayni degere ayarlanamaz.
N o 6. Gegerli KAPALI veya ACIK ayarini silmek igin: ACMA veya KAPAMA
ﬁCDDL '_'j',,,:f;:' ayarini gorintileyin (bkz. adim 3) ve sonra zaman ayari “—” olarak
-~ g0 C‘% o Pl e temizlenene kadar [4] Kontrol (Temizle) diigmesine 40 basin. (Sadece

bir ACMA veya KAPAMA ayari kullanmak istiyorsaniz, kullanmak
istemediginiz ayar “—” olarak gérinmelidir.)




6. Zamanlayici

7. Yukarida 3. ila 6. adimlari tamamladiktan sonra, degeri kilittemek igin
Filtre «! diigmesine @ basin.

Not:

Filter «! digmesine (4) basmadan &nce Mod (Déniis) diigmesine (2

basarsaniz, yeni ayarlariniz iptal edilir.

8. Standart kontrol ekranina dénmek igin Mod (Déniis) diigmesine @
basin.

9. Zamanlayici geri sayimini baglatmak icin, Zamanlayici Agma/Kapama
digmesine (9 basin. Zamanlayici galisirken, zamanlayici degeri
ekranda goriinur. Zamanlayici degerinin goriindiigiinden ve dogru

deger oldugundan emin olun.

<Gegerli Basit Zamanlayici Ayarlarinin izlenmesi>

[6] Zamanlayici Ayari

1. Basit zamanlayici géstergesinin ([1]) ekranda gériindiiginden emin
olun.
2. Ekranda “Monitor” yazisi ([5]) gériinene kadar Zamanlayici Menu
digmesine @2 basin.
* ACMA veya KAPAMA basit zamanlayicisi galigiyorsa, o anki
zamanlayici degeri [6] Gizerinde gorindr.
* ACMA ve KAPAMA degerlerinin ikisi birden ayarlanmissa, iki deger
dénusumll olarak gorindr.
3. Monitdr ekranini kapatmak ve standart kontrol ekranina dénmek igin
Mod (Déniis) diigmesine @ basin.

<Basit Zamanlayicinin Kapatilmasi...>
Ekranda ([7]) zamanlayici ayari gérinmez olana kadar Zamanlayici
Acma/Kapama diigmesine (9 basin.

£ AC00L
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<Basit Zamanlayicinin Baglatilmasi...>
Ekranda ([7]) zamanlayici ayari gériniir olana kadar Zamanlayici Agma/
Kapama diigmesine (9 basin.

000

iz °C

%\ .
SIPLE

Ornekler
Basit zamanlayicida ACMA ve KAPAMA degerlerinin ikisi birden
ayarlanmissa, iki deger séyle gorindir.

Ornek 1:
Zamanlayiciyt ACILMA zamani KAPANMA zamanindaN 6nce olmak
Uzere baglatin
ACMA Ayari: 3 saat
KAPAMA Ayari: 7 saat

T
1 arrer

—Zamanlayici Baglangicinda
Ekranda zamanlayicinin ACMA ayari gorunir
(ACMA 6ncesi kalan saat).

O sweie

|~ Ekran zamanlayicinin KAPANMA ayarina
degisir (KAPANMA 6ncesi kalan saat).
Goruntllenen zaman OFF ayari (7 saat)
— ON ayari (3 saat) = 4 saat.

O swre

_|_Zamanlayici Baslangicindan 7 saat
sonra

Klima kapanir ve bir kullanici tarafindan
yeniden baslatilana kadar kapali kalir.

O sweie

10

Ornek 2:
Zamanlayiclyt KAPANMA zamani ACILMA zamaninda 6nce olmak
Uzere baslatin
ACMAAyari: 5 saat
KAPAMA Ayari: 2 saat

i

T
[ arren orF

= o7 sl
N o 34

—Zamanlayici Basglangicinda
Ekran zamanlayicinin KAPANMA ayari
GORUNUR (KAPANMA 6ncesi kalan saat).

|~ Ekran zamanlayicinin ACILMA ayarina degisir
(ACILMA oOncesi kalan saat).

Goruntllenen zaman ON ayari (5 saat) — OFF
ayari (2 saat) = 3 saat.

O swre

000

iz cc

R _| Zamanlayici Baglangicindan 5 saat

Sl

s
A

sonra

Klima agilir ve bir kullanici tarafindan

kapatilana kadar galigsmayi strdurr.

6.1.3. Otomatik Kapanma Zamanlayicisi

B Bu zamanlayici, klima galismaya basladiginda geri sayima baslar ve
belirlenen sire gegince klimayi kapatir.

B Kullanilabilir ayarlar, 30 dakika araliklarla 30 dakika ile 4 saat arasidir.

Not:

*1. Haftalik Zamanlayici/Basit Zamanlayici/Otomatik Kapanma ayni anda

kullanilamaz.

Su kosullardan biri gegerli oldugunda Otomatik Kapanma zamanlayicisi

calismaz.

Zamanlayici kapali; sistem olagandigi bir durumda; test caligmasi

slirmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tani yapmakta; kullanici bir

iglev segmekte; veya sistem merkezi kontrol altinda ise. (Bu kosullarda

Acma/Kapama islemi devre disidir.)
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<Otomatik Kapanma Zamanlayicisinin Ayarlanmasi>
Zamanlayici Ayari

1. Standart kontrol ekraninda oldugunuzdan ve ekranda Otomatik
Kapanma zamanlayicisi gostergesinin [1] gériindiigiinden emin olun.
Otomatik Kapanma Zamanlayicisi diginda bir sey gorinuyorsa, islev
secimi zamanlayici islev ayarini kullanarak onu AUTO OFF TIMER
ayarina getirin (bkz. 8.[4]-3 (3)).

2. Ekranda “Set Up” yazisi ([2]) gériinene kadar Zamanlayici Menti
diigmesini (42) 3 saniye basili tutun.

(Digmeye her basildiginda gosterge “Set Up” ve “Monitor” arasinda
gegis yapar.)

3. KAPANMA zamanini ([3]) ayarlamak igin, uygun Saat Ayari digmesine
@) gereken sayida basin.

4. Ayari kilitlemek icin Filtre <! diigmesine @ basin.

Not:

Filter « digmesine (4) basmadan 6nce Galistirma modu (Déniis) diigmesine

(2 basarsaniz, girdiginiz degerler iptal edilir.

5. Ayar islemini tamamlamak ve standart kontrol ekranina dénmek igin
Calistirma modu (Déniis) diigmesine @ basin.

6. Klima zaten galismaktaysa, zamanlayici derhal geri sayima baslar.
Ekranda zamanlayici ayarlarinin dogru gériindiigiinden emin

olun.
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<Gegerli Otomatik Kapanma Ayarinin Kontrol Edilmesi>

Zamanlayici Ayar

Qoooveo.
“AUTO OFF

1. “Auto Off” géstergesinin ([1]) ekranda gérindiginden emin olun.

2. Ekranda “Monitor” yazisi ([4]) gériinene kadar Zamanlayici Meni
digmesini (1) 3 saniye basili tutun.
» Kapanmaya kalan zamanlayici suresi (5] Gzerinde gorUnur.

. Monitori kapatmak ve standart kontrol ekranina dénmek igin
Calistirma modu (Déniis) digmesine 2 basin.

<Otomatik Kapanma Zamanlayicisinin Kapatilmasi...>

® Ekranda “Timer Off’ yazisi ([6]) gériinene ve zamanlayici degeri ([7])
gériinmez olana kadar Zamanlayici Agma/kapama diigmesini (9 basili
tutun.

E" A
@*-“‘5 ’—” C‘ i o 3| s o
® Ya da klimayi kapatin. Zamanlayici degeri ([7]) ekrandan silinir.

“AUTO G

<Otomatik Kapanma Zamanlayicisinin Baslatilmasi...>

® Zamanlayici Agma/Kapama diigmesini (9 3 saniye basili tutun.
“Timer Off” gbstergesi gérinmez olur ([6]) ve zamanlayici ayari
ekranda ([7]) gérundr.

@ Ya da klimayi agin. Zamanlayici degeri ([7]) ekranda gérundir.

Q...
“AUTO OF

6]+

7. Diger islevler

6.2. Kablosuz uzaktan kumanda i¢in
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FAN

AUTO STOP
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CHECK | LOUVER
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TESTRUN

I
SET  RESET  CLOCK
[} [} o H

AUTO STOP AUTO START

@ [@-0) veya [@-1) diigmesine basin (TIMER SET).

. Agagldakl S|mge yanip séner durumdayken zaman ayari girilebilir.
OFF (kapatma) zamanlayicisi: @ @-~O yanip séniiyor.
ON (agma) zamanlayicisi: @ ©- |yan|p sonuyor
(2 istenen saati ayarlamak igin :] ve :] digmelerini kullanin.
(3 Zamanlayicinin iptal edilmesi. oS
OFF zamanlayicisini iptal etmek igin [©-0 digmesine basin.

ON zamanlayicisini iptal etmek igin (g 7] digmesine basin.

* OFF ve ON zamanlayicilarini birlikte kullanmak mimkdindur.

» Zamanlayicl modundayken Uniteyi kapatmak igin uzaktan
kumandanin @ ON/OFF (agma’kapatma) digmesine basilinca Unite
zamanlayicilari iptal eder.

» Eger saat ayari yapiimadiysa, zamanlayici ile ¢alistirma yapilamaz.

7.1. Uzaktan Kumanda Diigmelerini Kilitleme
(Cahstirma iglev limiti)

W [sterseniz, uzaktan kumanda diigmelerini kilitleyebilirsiniz. Kiliteme
islevi tiplerini segmek igin uzaktan kumandanin Islev Secimini
kullanabilirsiniz. (Kilit tipi segimi hakkinda bilgi igin, bkz. bélim 8,
madde [4]-2 (1).)

Ozellikle, su iki kilitleme islevi tipinden birini kullanabilirsiniz.

(D Lock All Buttons:
Uzaktan kumandanin tim dugmelerini kilitler.
(2 Lock All Except ON/OFF:
ON/OFF dugmesi diginda tum digmeleri kilitler.
Not:
Diigmelerin kilitlendigini gostermek igin ekranda “Locking function”
gostergesi goriinir.
e

~

{1
Kilitleme islevi
gOstergesi
"\ MITSUBISHI ELECTRIC
YYYYYYY —— =
S =
iy O‘E/\ AL T | |
- ol 3
Premp. (D ONIOFF
@ o ®
CHpOGo=s OMENU  QONOFF  “Fail FILTER
0 U @
BACK  MONITORISET DAY 38 .0 CHECK TEST
PAR-21MAA ©CLOCK 'V OPERATIONA CLEAR
U I,
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<Diigmelerin Kilitlenmesi>
1. Filtre diigmesini @ basili tutarak, ON/OFF diigmesini (D 2 saniye
basili tutun. Ekranda “Locking function” géstergesi gorunar ([1]) ve
kilitteme yapildigini belirtir.
* Kilitleme Islev Segiminde devre disi birakilmigsa, yukarida belirtilen
digmelere bastiginizda ekranda “Not Available” mesaji gorundr.

il:“.?lﬂ::I:II:IL

lI
I~

« Kilitlenmisg bir dugmeye bastiginizda ekranda “Locking function”
gostergesi ([1]) yanip soner.

ﬁ:?ﬁCEIEIL

Il C‘% 2

ol 35 4|

<Diigmelerde Kilidin Kaldiriimasi>
1. Filtre diigmesini (4 basili tutarak, “Locking function” yazisi ((1])
ekrandan silinene kadar ON/OFF diigmesini (1) 2 saniye basili tutun.

am
[

ﬁﬂCDUL

Sl -
ol 385"




7. Diger islevler

7.2. Hata Kodlari gostergesi

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

ACIK
@ ON/OFF lambasi
D oo
soénen)
ic Unitenin Sogutucu Hata Kodu i¢c Unite No.
Madde Adresi

Bir sorun oldugunda aranmasi igin bir telefon numarasi girdiyseniz, ekranda bu numara gériiniir. (Bunu islev Doniisiimli Gésterge

Segiminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 8. Bélime bakiniz.)

® ACIK lambasi ve hata kodu yanip soniyorsa: Klimanin bozuk oldugunu ve isletimin durdugunu (ve devam edemeyecegini) gosterir. Belirtilen tnite
numarasini ve hata kodunu not edin, sonra, klimayi kapatip bayiinizi veya servisi arayin.

Kontrol digmesine basildiginda:
2 MITSUBISHI ELECTRIC

"‘ MITSUBISHI ELECTRIC

T
ﬁEDDL == [ CALL:XXXX
 freoncone — XXX:XXX —
= clS |77 [l ‘ I
- \ o 325 ®
(D ON/OFF (D ON/OFF

= C = C D

Hata Kodu

® Sadece hata kodu yanip séniiyorsa (ACIK lambasi yanarken): isletim devam ediyor, ama sistemde bir sorun olabilir. Bu durumda, hata kodunu not
edin, sonra bayiinizi veya servisi arayin.

* Bir sorun oldugunda aranmasi icin bir telefon numarasi girdiyseniz, ekranda bu numaranin gériinmesi icin Kontrol diigmesine basin. (Bunu islev
Seciminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 8. Bélime bakiniz.

8. islev Segimi

Uzaktan kumada islev segimi
Asagidaki uzaktan kumanda islevlerinin ayarlari, uzaktan kumanda islev se¢cim modu kullanilarak degistirilebilir. Ayarlari, gerek duydugunuzda
degistiriniz.

Oge 1 Oge 2 Oge 3 (Ayar igerigi)
1. Dil Degistirme Goruntllenecek dil ayar + Coklu dilde gérintiileme mumkdndir
(“CHANGE
LANGUAGE”)
2.lslev siniri (1) Isletim iglevi sinirlandirma ayari (isletim kilidi) (‘LOCKING « Isletim sinir arah@inin ayarlanmasi (isletimi kilitleme islevi)
(“FUNCTION FUNCTION”)
SELECTION”) (2) Otomatik modu ayarinin kullanimi (“SELECT AUTO MODE”) + “Automatic” (Otomatik) igletim modunun kullanilip
kullaniimayacaginin ayarlanmasi
(3) Sicaklik arahgi sinirlandirma ayari (“LIMIT TEMP FUNCTION”) * Ayarlanabilir sicaklik araliginin (maksimum, minimum)
ayarlanmas
3. Mod segimi (1) Uzaktan kumanda ana/ikincil ayari (‘CONTROLLER MAIN/ + Ana veya ikincil uzaktan kumandanin secilmesi

(“MODE SELECTION”) SuUB”) * Bir gruba iki uzaktan kumanda baglandiginda, bir uzaktan
kumanda ikincil olarak ayarlanmalidir.

Saat iglevinin kullanilip kullaniimayacaginin ayarlanmas

Zamanlayici tipinin ayarlanmasi

Bir hata durumunda gériintilenecek temas numarasi ekrani

Telefon numarasinin ayarlanmas

Goruntllenecek sicaklik biriminin ayarlanmasi (°C veya °F)

(2) Saat ayarinin kullanimi (“CLOCK”)
(3) Zamanlayici iglevi ayar (“WEEKLY TIMER”)
(4) Hata durumlari icin temas numarasi ayari (“CALL.”)

4. Ekran degistirme (1) Sicaklik ekrani °C/°F ayari (“TEMP MODE °C/°F”)

(“DISP MODE
SETTING”)

(2) Emilen hava sicaklik ekrani ayari (‘ROOM TEMP DISP

SELECT”)

ic mekan (emilen) hava sicakligi ekraninin kullanilip
kullanilmayacaginin ayarlanmas

(3) Otomatik sogutma/isitma ekrani ayari (‘“AUTO MODE DISP

CIH")

Otomatik modda isletim sirasinda “Cooling” (Sogutma) veya
“Heating” (Isitma) ekraninin kullanilip kullaniimayacaginin
ayarlanmasi
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8. islev Segimi

[islev segimi akis gizelgesi]

Dil ayarlama (ingilizce)

Normal ekran
(Klima galismiyorken gériintiilenen ekran)

-

® diigmesine basili tutunuz ve © digmesine iki saniye basiniz.

Uzaktan Kumanda Islev Segim Modu

Dil Degistirme

Islev secimi

Calistirma
modu segimi

Ekran
degistirme

Oget

LINCTIOH

©

0Oge2

HELIS n:s)g English

=]c}

pentschipy Germany

) Spanish
y Russian
ltaly
Chinese
) French

Japanese

ELECTIOH

§J

I5F
ETTIH

(® diigmesine basili tutunuz ve © digmesine iki saniye basiniz.

(®) isletim modu digmesine basin.

(© TIMER MENU (ZAMANLAYICI MENUSU) diigmesine basin.
(© TIMER ON/OFF (ZAMANLAYICI AGIK/KAPALI) digmesine basin.

Nokta matrisli ekran

|
|

A mmdusisH ELECTRC

L

fitenr
| St -

=
[ ]| =esos oueny gonore ]
(@GN}

D ONOFF

VOTORSET

®0

PaR2IMAA

@ @

(@]
o]}
@
w

©

ELE

1
LTO MODE

CTION

[l

1iT TEMP
QoL MODE

IMiT TEMMPF
{EQT MODE

1T TErP
AUTO MODE

©

k]

TIMER MIDE

Ll

)

_EUTIII lI'Il:ll:-j

Isletim kilitleme islevi ayari kullaniimiyor.
(Ilk ayar degeri)

isletim Kilidi ayari On/Off (Agik/Kapali) digmelerinin disindadir.

isletim kilidi ayari All buttons’dir (Tim diigmeler).
Galistirma modu segildiginde otomatik mod gériintilenir. (Ilk ayar
degeri)

Calistirma modu segildiginde otomatik mod goriintiilenmez.

Sicaklik aralik limiti etkin degil. (ilk ayar degeri)
Sicaklik araligr sogutma/kurutma galistirmamodunda degistirilebilir.
Sicaklik araligi isitma galistirma modunda degistirilebilir.

Sicaklik araligi otomatik modda degistirilebilir.

Uzaktan kumanda ana kumanda olacaktrr. (ilk ayar degeri)

Uzaktan kumanda ikincil kumanda olacaktir.

Saat iglevi kullanilabilir. (ilk ayar degeri)

Saat islevi kullanilamaz.

Haftalik zamanlayici kullanilabilir. (ilk ayar degeri)
Otomatik kapanma zamanlayici kullanilabilir.

Basit zamanlayici kullanilabilir.

Zamanlayici modu kullanilamaz.
Hata durumunda ayarlanmis temas numaralari gériintiilenmez.

(Ilk ayar degeri)

Hata durumunda ayarlanmis temas numaralari gérintilenir.

Sicaklik birimi olarak °C kullanilir. (ilk ayar degeri)

Sicaklik birimi olarak °F kullanilir.

Oda hava sicakligi gériintilenir. (ilk ayar degeri)

Oda hava sicakhgi goriintilenmez.

Otomatik mod altinda galisirken “Automatic cooling” (Otomatik sogutma) ve
“Automatic heating”den (Otomatik 1sitma) biri gériintilenir. (ilk ayar degeri)

Otomatik mod altinda galigirken yalnizca “Automatic” (Otomatik)
gorintdlenir.




8. islev Segimi

[Ayrintil ayarlama]

[4]-1. CHANGE LANGUAGE (DIL DEGISTIRME) ayar

Nokta matrisli ekranda goéruntulenecek dil segilebilir.
« Dili degistirmek igin [©MENU] diigmesine © basiniz.
@ Ingilizce (GB), @ Almanca (D), 3® Ispanyolca (E),
® Rusga (RU), ® italyanca (1), ® Cince (CH), @ Fransizca (F),
Japonca (JP)
Nokta matrisli gériintl tablosuna basvurun.

[4]-2. Islev sinir

(1) Isletim islevi s n rland rma ayar (isletimi kilitleme islevi)

« Ayari degistirmek icin [© ON/OFF] diigmesine © basiniz.

™ no1 :isletim kilidi ayari, [(D ON/OFF] diigmesi disindaki tim
digmelerde etkinlestirilir.

(2 no2 :isletim kilidi ayari tim digmelerde etkinlestirilir.

(3 OFF (ilk ayar degeri): Isletim kilidi ayari etkinlestiriimez.

* Isletim kilidi ayarini normal ekranda da gegerli kilmak icin,
yukaridaki ayarlar yapildiktan sonra normal ekranda digmelere
basmak gereklidir ([FILTER] ve [(D ON/OFF] digmelerine ayni
anda 2 saniye basiniz).

(2) Otomatik modu ayarinin kullanim

Uzaktan kumanda, otomatik isletim modu bulunan bir Uniteye
baglandiginda asagidaki ayarlar yapilabilir.
« Ayari degistirmek icin [© ON/OFF] diigmesine © basiniz.
(D ON (ilk ayar degeri):
isletim modu segildiginde otomatik mod gériintiilenir.
@ OFF:
isletim modu segildiginde otomatik mod gériintiilenmez.

(3) Sicaklik aralidi sinirlandirma ayari

Ayarlama yapildiktan sonra, sicaklik, ayarlanan aralik dahilinde

degistirilebilir.s

» Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] digmesine © basiniz.

(O LIMIT TEMP COOL MODE:

Sicaklik araligi, sogutma/kurutma modunda degistirilebilir.

@ LIMIT TEMP HEAT MODE:

Sicaklik araligi, 1sitma modunda degistirilebilir.

@ LIMIT TEMP AUTO MODE:

Sicaklik araligi, otomatik modunda degistirilebilir.

() OFF (ilk ayar): Sicaklik aralik siniri etkin degildir.

OFF (KAPALI) disinda bir ayar segildiginde, sogutma, 1sitma

ve otomatik modundaki sicaklik aralik siniri ayari ayni anda

yapilir. Ancak, ayarlanan sicaklik araligi degismediginde aralik
sinirlandirlamaz.

» Sicakhgr arttirmak veya azaltmak igin [E‘]ITEMP. (V) veya (A
diigmesine ® basiniz.

« Ust sinir ayari ve alt sinir ayarina gegmek igin [%,q] )
digmesine basiniz. Segilen ayar yanip sénecektir ve sicaklik
ayarlanabilir.

Ust sinir ayari ve alt sinir ayarina gegmek igin [%,¢] diigmesine
M basiniz. Secilen ayar yanip sdnecektir ve sicaklik
ayarlanabilir.

* Ayarlanabilir aralik
Sogutma/Kurutma modu:

Alt sinir: 19°C ila 30°C
Isitma modu:

Alt sinir: 17°C ila 28°C
Otomatik modu:

Alt sinir: 19°C ila 28°C

Ust sinir: 30°C ila 19°C
Ust sinir; 28°C ila 17°C

Ust sinir: 28°C ila 19°C
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[41-3. Calistirma modu secim ayari

(1) Uzaktan kumanda ana/ikincil ayar
+ Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] digmesine © basiniz.
() Main:  Uzaktan kumanda, ana kumanda cihazi olacaktir.
(2 Sub: Uzaktan kumanda, ikincil kumanda cihazi olacaktir.

(2) Saat ayarinin kullanimi
» Ayari degistirmek i¢in [@ ON/OFF] diigmesine © basiniz.
() ON: Saat islevi kullanilabilir.
(2 OFF:  Saat islevi kullanilamaz.

(3) Zamanlayici iglevi ayar
» Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] diigmesine © basiniz.
(Asagidakilerden birini seginiz.).
(1) WEEKLY TIMER (ilk ayar degeri):
Haftalik zamanlayici kullanilabilir.
@ AUTO OFF TIMER:
Otomatik zamanlayici kullanilabilir.
(3® SIMPLE TIMER:
Basit zamanlayici kullanilabilir.
® TIMER MODE OFF:
Zamanlayici modu kullanilamaz.
* Saat kullanimi ayari OFF (KAPALI) ise, “WEEKLY TIMER”
kullanilamaz.

(4) Hata durumlari icin temas numarasi ayar
+ Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] digmesine © basiniz.
() CALL OFF:
Hata durumunda ayarlanmis temas numaralari
goOruntulenmez.
@ CALL *kkk kkk ****:
Hata durumunda ayarlanmis temas numaralari géruntulenir.
CALL_:
Temas numarasi, ekran sol tarafta gosterildigi gibi oldugunda
ayarlanabilir.
» Temas numaralarinin ayarlanmas
Temas numaralarini ayarlamak icin asagidaki proseduiri
izleyiniz.
Numaralari ayarlamak igin imleci kaydiriniz. imleci saga
(sola) kaydirmak igin [R‘]ITEMP. (V) ve (A\)] diigmesine ®
basiniz. Numaralari ayarlamak igin [@) CLOCK (V) ve (A\)]
digmesine © basiniz.

[4]-4. Ekran degistirme ayar

(1) Sicaklik ekrani °C/°F ayar
 Ayari degistirmek i¢in [@ ON/OFF] diigmesine © basiniz.
@ °C: Sicaklik birimi olarak °C kullanilir.
@ °F: Sicaklik birimi olarak °F kullanihr.

(2) Emilen hava sicaklik ekrani ayar
+ Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] digmesine © basiniz.
() ON: Emilen hava sicakligi géruntulenir.
(2 OFF:  Emilen hava sicaklig goriintiilenmez.

(3) Otomatik sogutma/isitma ekrani ayar
» Ayari degistirmek igin [@ ON/OFF] digmesine © basiniz.

) ON:
Otomatik modu devrede iken “Automatic cooling” (Otomatik
sogutma) ve “Automatic heating” (Otomatik 1sitma)
ibarelerinde biri gorintulenir.

@ OFF:
Otomatik modunda yalnizca “Automatic” (Otomatik) ibaresi
gOruntdlenir.



8. islev Segimi

[Nokta matrisli goriinti tablosu]

Dil ayarlama English Germany Spanish Russian Italy Chinese French Japanese
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B 1] T
Otomatik kapanma zamanlayicisi | BUTO OFF ﬁUTD ZBit AFAGADD ETOOT Ky AUTO OFF ﬁﬁ%ﬁﬂj FR0z HORAIRE FT=-ruoz
TIMER tUnkLORALS | AUTOMATICO | ReTAMMEFY | TIMER i oE AKKET AUTO ek
Basit zamanlayici SIMFLE Eilfnche TEMFORIZA - | MPOCTOH TINER & FROG HORRIRE | 9%-4 .
Y TIMER ZtfURKTiON | DORSIMPLE TAAMEF SEMFLIFICATO fﬁl%iﬂg‘g EHMFLIFIE Hoq
Hata durumunun temas CaLL
numarasi ayari <« N <« <« <« <« <«
Goriintd degisimi DISF MODE Anzeige MOsSTRAR HACTEFOMKA | liPesTRZIONE ’ﬁ?l’_ RFFICHAGE — [ T]A%
SETTIHG Befriéisu.ﬂ MmoDo HHAFEEHHA | oD OIS FAY ﬁiﬂ Y | SaUSMEHU ’Emﬂla
Sicaklik gorintlisti °C/°F ayarl TEMP MODE | Wechsal TEMPGRADDS | EAHHTEMNER | TEMFERATURA tﬂr&- G TEMFERATURE &IEIE[E 0
0 *F G F G F Qs F *Gr FF A= A*F #. oF A= AoF
Hava giris sicakhigi gorintl ayari | Q@ TEMP Rn:.un].| 'E‘El'l'lF s TRAR MOKAZEIEATE | TEMPERATURA EEJMQIEHJF TEMPERATURE | ATISAUE
ISF SELECT | aeluhl TEIME TEHN.EKOHH. | AMEIEMTE All= | AMEIRHTE E3air
Otomatik sogutmalisitma gorintli | AUTO MODE | AUteBetfieb | MOSTRARFC | HHA.T-X E | AUTO E- H’EFT' AFFICHAGE Ei Lid
ayariDil ayarlama DIEF CAH C~H EH AUTO FEXHHE AETO CAH Z % | AUTO FAC E3wair
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9. Kablosuz Uzaktan Kumanda igin Acil isletim

B PKA-RP-KAL [Isitma ve Sogutma Bilegsim Modelleri]

|—>i Cooling |- Heating || Stop |—|

[Yalnizca Sogutma Modelleri]

|—>i Cooling || Stop |—|

isletim Monitorii Ekrani

YESIL | TURUNCU
STOP O @) Dlgme igletildikten sonra ekran, solda
gOsterildigi gibi 5 saniye boyunca
cooL hd © turuncu renkte goérinulr ve ardindan
HEAT ® ® normal ekrana geri doner.

O Lamba kapali @ Lamba agik

Uzaktan kumanda kullanilamadig zaman Acil durum igletim sirasindaki isletim ayrintilari asagida goruldugu

Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya uzaktan kumandada gibidir.
islev bozuklugu meydana geldiginde 1zgara tzerindeki acil durum Calistirma Modu cooL HEAT
digmelerine basilarak acil durum isletimi yapilabilir. Sicaklik Ayari 24°C 24°C
(® DEFROST/STAND BY (BUZ GIDERME/BEKLEME) lambasi Fan Hizi Yiksek Yiksek
(Turuncu) Hava Akim Yoni Yukari ve Asagi Ayarlar 1 Ayarlar 4(5)
isletim lambasi (Yesil)
© Acil durum isletim diigmesi (heating/cooling)
© Alici
* Acil durum igletim digmesine her basildiginda isletim modu degisir.
« Isletim monitérii ekraninda “COOL/HEAT” (SOGUTMAV/ISITMA)
gostergesini kontrol edin. (Digme isletildikten sonra ekran 5 saniye
boyunca turuncu renkte gorinr.)
10. Bakim ve Temizleme
2 MITSUBISHI ELECTRIC > Filtreyi gikarma
/N Dikkat:
;[::IEEI:IDL * Filtreyi gikarirken, gozlerinizi tozdan korumak igin gerekli
. N 1s onlemler ahinmahidir. Ayrica, caligmak i¢in bir tabureye ¢ikmaniz
—1_ °C =4 £ M gerekiyorsa diigmemeye dikkat edin.
Lo ! o 3.  Filtre cikarildiginda, i¢ Unitenin igindeki metal parcalara

dokunmayin, yaralanabilirsiniz.
B Filtrenin temizlenmesi gerektigini belirtir.
Filtreyi temizleyiniz. B PKA-RP-KAL
m “FILTER’ (FILTRE) géstergesini tekrar ayarlarken
Filtre temizlendikten sonra [FILTER] (FILTRE) diigmesini art arda iki
kere basilirsa gosterge soner ve tekrar ayarlanir.

Not:

® iki veya daha fazla farkli i mekan iinitesi kontrol edilirken temizleme
suresi filtrenin tiiriine gére degisir. Ana uinitenin temizleme zamani —
geldiginde “FILTER” (FILTRE) ibaresi yanar. Filtre gostergesi sondiigiinde
toplam zaman tekrar ayarlanir. @ e

® “FILTER” (FILTRE), klima genel i¢ mekan hava kosullarinda kullanildiginda ‘ ESSAsREE S = ﬁq)
temizleme siiresini zaman kriteriyle belirtir. Kirin miktari cevre kosullarina ¥4 7
bagh oldugundan filtreyi uygun bir sekilde temizleyiniz. @

® Filtre temizleme siiresi toplam zamani modele gore degisir. @

® Bu gosterge kablosuz uzaktan kumandada mevcut degildir / ‘

AN
®

» Filtrelerin temizlenmesi
« Filtreleri elektrikli supurgeyle temizleyin. Elektrikli stiplrge yoksa,
filtreleri sert bir cisme hafifce vurarak toz ve kir birikintisinin dismesini

saglayin. (D Her iki elinizi kullanarak, giris 1zgarasini agmak icin 1zgaray! her iki

: E%er fiItrkeI_el_' 6_2(_elliklc;e kirIIiyse I“kf'sl’tld? Y'It‘alz"”' !_Dej:erjar: kka“ngla”[“ alt ucundan cekin ve sonra da filtreyi durdurma konumuna Klik sesi
gidermek igin iyice durulayin ve filtreleri tekrar tiniteye takmadan &nce gelinceye kadar kaldirin.

k | kleyin. . ) . . -
tamamen kurumalarini bekleyin (2 Filtredeki diigmeleri tutun ve filtreyi yukari gekin, ardindan asagi

/A Dikkat: dogru gekin.

 Filtreleri giinesin altinda veya elektrik sobasi gibi bir i1s1 kaynagi (Sol.c.ia ve sajda olmak (zere iki yerde bulunur.)
kullanarak kurutmayin. Bu, ¢arpilmalarina yol agabilir. ® On izgara

 Filtreleri sicak suda (50°C’nin lizerinde) yikamayin. Bu, Filtre

carpilmalarina yol agabilir. .
* Filtrelerin daima takili olmasina dikkat edin. Unitenin hava
filtreleri olmadan galistiriimasi arizaya yol agabilir.

!\ Dikkat:

¢ Temizlemeye baglamadan 6nce, cihazi durdurun ve ana elektrik
salterini kapali duruma getirin.

« g linitelere, emilen havayi tozdan arindirmak amaciyla bir filtre
yerlestirilmistir. Asagidaki resimlerde gosterilen yontemlerle bu
filtreleri temizleyin.
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11. Arizanin Bulunmasi ve Giderilmesi

Sorununuz mu var?

iste ¢éziim. (Unite normal bir sekilde calisiyor.)

Klima iyi sogutmuyor veya iyi isitmiyor.

B Filtreyi temizleyin. (Filtre kirli veya tikali oldugunda hava akimi duser.)
B Sicaklik ayarini kontrol edin ve ayarl sicakhgi ayarlayin.

B Dis mekan (nitesinin etrafinda bolca alan bulunmasini temin edin. I¢
mekan Unitesi hava girisi veya ¢ikisi tikali mi?

B Acik birakilan kapi veya pencere var mi?

Isitma islemi basladiginda i¢ mekan unitesi hemen sicak hava Gflemiyor.

B Sicak hava, i¢ mekan Unitesi yeterince 1sinincaya kadar tflenmez.

Klima i1sitma modu esnasinda ayarli oda sicakligina ulagiimadan
duruyor.

B Dis mekan sicakligi diisiik ve nem orani da yuksek oldugunda dis
mekan unitesi Uzerinde buzlanma meydana gelebilir. Bunun meydana
gelmesi halinde dig mekan Unitesi buz giderme iglemi gerceklestirir.
Normal igslem yaklasik 10 dakika sonra baglamahdir.

islem esnasinda hava akimi yénii degisiyor ya da hava akimi yénii
ayarlanamiyor.

B Sogutma modu esnasinda asagi (yatay) hava akimi yonu segcildiginde
pervaneler 1 saat sonra otomatik olarak yatay (asagi) konuma gecer.
Bu, su olusmasini ve pervanelerden damlamasini engellemek icindir.

B [sitma modu esnasinda hava akim sicakligi disikse veya buz
giderme modundayken pervaneler otomatik olarak yatay hava akim
yoénlne geger.

Hava akim yénu degistiginde pervaneler ayarli konumda durmadan 6nce
daima asagi ve yukari dogru, ayarli konumu gegecek sekilde hareket
ediyor.

B Hava akim yonu degistirildiginde pervaneler segilen konuma temel
konumu bulduktan sonra gecger.

Akan su sesi veya ara sira da islik sesi duyuluyor.

B Bu sesler klimanin igerisinde sogutucu madde akisi oldugunda veya
sogutucu madde akimi degismekte oldugunda duyulabilir.

Catirti veya gicirti sesi duyuluyor.

B Bu sesler pargalar sicaklik degisimleri sebebiyle genisleme veya
daralma esnasinda birbirlerine surtiinduklerinde duyulabilir.

Odada hos olmayan bir koku var.

® ¢ mekan (nitesi duvarlar, yer désemesi ve mobilyalar tarafindan
Uretilen gazlari igeren havayi, elbiselerde bulunan kokulari geker ve
bu havayi tekrar odaya ufler.

ic mekan Unitesinden beyaz bir sis veya buhar gikiyor.

B Bu durum i¢c mekan sicakhgi ve nemliligi yiksek oldugunda islem
basladiginda meydana gelebilir.

B Buz giderme modundayken soguk hava akimi asagi dogru tflenebilir
ve sis gibi gdzukebilir.

Dis mekan unitesinden su veya buhar ¢ikiyor.

B Sogutma modu esnasinda soguk boru ve ek yerlerinde su olusabilir
ve damlayabilir.

B |sitma modu esnasinda isi degistiricide su olusabilir ve damlayabilir.

B Buz giderme modunda isi degistirici Gzerindeki su buharlasir ve su
buhari atilabilir.

Uzaktan kumandada igletim gostergesi belirmiyor.

B Gii¢ diigmesini agin. Uzaktan kumandada “®@” belirecektir.

Uzaktan kumandada “&=" belirir.

B Merkezi kontrol esnasinda uzaktan kumandada ‘B=” belirir ve klima
islemi uzaktan kumanda kullanilarak baglatilamaz veya durdurulamaz.

Klimayi durdurduktan hemen sonra yeniden baslatirken cihaz ON/OFF
digmesine basilsa bile ¢calismayacaktir.

B Yaklasik U¢ dakika kadar bekleyin.
(Islem klimay1 korumak igin durdurulmustur.)

Klima, ON/OFF dugmesine basilmaksizin galigiyor.

B Agcma zamanlayicisi ayarli mi?
Cihazin galismasini durdurmak igcin ON/OFF digmesine basin.
B Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bagh mi?
Klimay! kontrol eden ilgili sahislara danigin.
B Uzaktan kumandada ‘B” gériiliyor mu?
Klimay! kontrol eden ilgili sahislara danisin.
B Gug kesintilerinden sonra otomatik devam etme 6zelligi ayarli mi?
Cihazin galismasini durdurmak igcin ON/OFF digmesine basin.

Klima, ON/OFF diugmesine basiimaksizin duruyor.

B Kapama zamanlayicisi ayarli mi?
Cihazin galismasini yeniden baslatmak icin ON/OFF diigmesine
basin.
B Klima merkezi bir uzaktan kumandaya bagh mi1?
Klimay! kontrol eden ilgili sahislara danisin.
® Uzaktan kumandada ‘BJ” gériiliyor mu?
Klimayi kontrol eden ilgili sahislara danisin.

Uzaktan kumandanin zamanlayici islemi ayarlanamiyor.

B Zamanlayici ayarlari gegersiz mi?
Zamanlayici ayarlanabiliyorsa uzaktan kumandada gdstergesinde

(WEEKLY ), (_SIMPLE ), veya (AUTO OFF) belirir.

Uzaktan kumandada “PLEASE WAIT” (LUTFEN BEKLEYIN) belirir.

B Baslangic ayarlari yurGtiltyor. Yaklasik i dakika kadar bekleyin.

Uzaktan kumandada bir hata kodu belirir.

B Klimay! korumak igin koruma aygitlar calistinimistir.

B Cihazi tamir etmeye calismayin.
Derhal gui¢ digmesini kapali konuma getirin ve saticiniza danigin.
Saticiya model ismini ve uzaktan kumanda gdstergesinde gorilen
bilgileri vermeyi unutmayin.

Su ¢ekilme sesi veya motor ddnme sesi duyuluyor.

B Sogutma islemi durdugunda drenaj pompasi ¢alisir ve sonra durur.
Yaklasik ¢ dakika kadar bekleyin.
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11. Arnizanin Bulunmasi ve Giderilmesi

Sorununuz mu var?

iste g6ziim. (Unite normal bir sekilde calisiyor.)

Guriltu belirtilenden daha gok.

B Asagidaki tabloda gosterildigi gibi ic mekan isletim ses dlizeyi odanin
akustiginden etkilenir ve yankisiz ortamda yapilmis olan belirtilen
gurultd duzeyinden daha yuksek olacaktir.

Ses emisi yiksek Normal odalar Ses emisi duslk
olan odalar olan odalar
. Resepsiyon
Mekan Yayin stldyosu, - )
srnekleri miizik odasi vb. odasi, \?tt)el lobisi | Ofis, otel odasi
Grdiitd 3ila7 dB 6ila 10 dB 9ila 13 dB
seviyeleri
Kablosuz uzaktan kumanda goéstergesinde higbir sey gérinmuyor, H Piller zayif.

Pilleri degistirin ve Reset (Sifirla) digmesine basin.

B Piller degistirildigi halde higbir sey gortimuyorsa pillerin dogru
istikamette (+,—) yerlestirildiginden emin olun.

B Klimay korumak icin otomatik teshis aygiti cahstiriimistir.

B Cihazi tamir etmeye calismayin.
Derhal gu¢ digmesini kapall konuma getirin ve saticiniza danisin.
Satictya model ismini belirtmeyi unutmayin.

gorintu zayif veya i¢ mekan Unitesi sinyalleri uzaktan kumanda yakin
tutulmadigi takdirde almiyor.

ic mekan Unitesinin kablosuz uzaktan kumanda alicisinin yanindaki
isletim lambasi yanip sontyor.

12. Spesifikasyonlar

Model PKA-RPBOKAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL
Gug kaynagi (Voltaj <V> /Frekans <Hz>) ~N/230/50

Nominal Tiketim (Yalnizca i¢ mekan) <kW> 0,06 0,06 0,08
Nominal Akim (Yalnizca i¢ mekan) <A> 0,43 0,43 0,57
ISITICI <kw> — — —
Boyut (Yikseklik) <mm> 365

Boyut (Genislik) <mm> 1170

Boyut (Derinlik) <mm> 295

Fan Hava Akigi hizi (DiUsuk-Orta-Ylksek) <m?®/dk> 18-20-22 20-23-26
Ses seviyesi (DUsuk-Orta-Y lksek) <dB> 39-42-45 41-45-49
Net agirlik <kg> 21
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Bu uyarinin icerigi sadece
Turkiye'de gecerlidir.

» Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolay! riin &zelliklerinin, haber verilmeksizin degistiriime hakki
tarafimizda sakhdir.

* Anma degerleriicin TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim sartlari ile tarif edilen kosullar esas
alinmigtir.

« ¢ ve dis ortam sicakliklarinin standartlarda esas alinan degerlerin disina ¢cikmasi durumunda klimanizin
Isitma ve sogutma kapasitelerinin etkilenmesi dogaldir.

« Uriiniin Gizerinde bulunan isaretiemelerde veya iriinle birlikte verilen diger basili dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara gére laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, Giriiniin
kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir.

« Satin almig oldugunuz GrGnin kullanim émr{ 10 yildir. Bu, Griniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek parca bulundurma suresidir.

Uriinin montaji icin Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Uriinleri A.S. Klima Sistemleri yetkili servisine / bayisine
basvurunuz.

Servis istasyonlari ve Yedek Parca Temini :

Cihazinizin bakim, onarim ve yedek parga ihtiyaglari igin klimanizi satin aldiginiz yetkili saticiya
basvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine http: //klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya 444 7 500
numaral telefondan ulasabilirsiniz.

Unitenin ihtiyac duyaca@i bakim ve onarim pargalari 10 yil boyunca Uretilecekir.

AEEE Yd&netmeligine Uygundur.

Fig. 1

ithalatci Firma: o .
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.
KLIMA SISTEMLERI UMRANIYE SUBESI

Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye / ISTANBUL

Tel: +90 216 969 25 00 Faks: +90 216 661 00 66

klima@tr.mee.com
http: /klima.mitsubishielectric.com.tr

Merkez Ofis:

Biiyiikdere Cad. Maya Akar Center C Blok No: 4/9 34394 Esentepe-Sisli, istanbul, Tiirkiye
Tel: +90 212 318 90 86
www.mitsubishielectric..com.tr

Uretici Firma:

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (HEAD OFFICE)

Tokyo Building 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com



http://www.klimaplus.com.tr/
http://www.klimaplus.com.tr/

Sikayet ve itirazlar Hakkinda Bilgi;

Tuketicilerin sikayet ve itirazlari konusundaki basvurularini tiketici mahkemelerine ve tlketici hakem heyetlerine yapabile-

ceklerine iligkin bilgi,

Basvuru (6502 Sayil Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun, Madde 68.)

MADDE 68 —

(1) Degeri iki bin Turk Lirasinin altinda bulunan uyusmazliklarda ilge tiiketici hakem heyetlerine, i¢ bin Tark Lirasinin
altinda bulunan uyusmazliklarda il tiketici hakem heyetlerine, blyuksehir statistinde bulunan illerde ise iki bin Turk
Lirasi ile Gg bin Turk Lirasi arasindaki uyusmazliklarda il tiketici hakem heyetlerine basvuru zorunludur. Bu degerlerin
Uzerindeki uyusmazliklar igin tiiketici hakem heyetlerine basvuru yapilamaz.

(2) Tuketici hakem heyetleri kendilerine yapilan bagvurulari geregini yapmak Uzere kabul etmek zorundadir.

(3) Basvurular, tuketicinin yerlesim yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki tliketici hakem heyetine
yapilabilir. Tlketici hakem heyetinin bulunmadigi yerlerde ise bagvurularin nerelere yapilacagi ve bu basvurularin
hangi tiketici hakem heyetince karara baglanacagi yonetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sinirlar her takvim yili basindan itibaren gecerli olmak Uzere, o yil icin 4/1/1961 tarihli ve
213 sayil Vergi Usul Kanununun mikerrer 298 inci maddesi hiikkiimleri uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerle-
me oraninda artirilarak uygulanir. Bu artiglarin hesabinda on Tark Lirasinin kisuru dikkate alinmaz.

(5) Bu madde tlketicilerin ilgili mevzuatina gére alternatif uyusmazlik ¢6zim mercilerine bagvurmasina engel degildir.

Tiketicinin secimlik haklari;

MADDE 11 — (1) Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiketici;
a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,
b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,
c) Asir bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitin masraflar saticiya ait olmak tzere satilanin Gicretsiz onarilmasini
isteme,
¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme, se¢imlik haklarindan birini kullanabilir. Satici,
tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yukimlidur.

(2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklar Uretici veya ithalatciya karsi da kullanilabilir. Bu
fikradaki haklarin yerine getiriimesi konusunda satici, Uretici ve ithalatci miteselsilen sorumludur. Uretici veya ithalatc,
malin kendisi tarafindan piyasaya sirilmesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici igin orantisiz giigliikleri beraberinde getirecek
olmasi halinde tlketici, s6zlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini kullanabilir.
Orantisizhigin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin 6nemi ve diger secimlik haklara bagvurmanin tiiketici acisindan
sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

(4) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin saticiya,
Ureticiye veya ithalatciya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is giind, konut ve tatil amagli taginmazlarda ise altmis is
glnu iginde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarinca ¢ikarilan yonetmelik eki listede
yer alan mallara iligkin, tlketicinin Ucretsiz onarim talebi, yénetmelikte belirlenen azami tamir siresi icinde yerine
getirilir. Aksi halde tiketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.

(5) Tlketicinin s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini se¢tigi durumlarda, édemis oldugu
bedelin timi veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tiketiciye iade edilir.

(6) Secimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya ¢ikan tim masraflar, tlketicinin sectigi hakki yerine getiren tarafca
karsilanir. TUketici bu secimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayih Turk Borg¢lar Kanunu hikdm-
leri uyarinca tazminat da talep edebilir.




SERVIS iISTASYONLARINI GOSTERIR LISTE

ilce Unvan Tel Tel 2 Adres
ADANA CUKUROVA | DOBUS KLIMA -TIMUR ULUGOZ (322) 234 6708 |(322) 234 6709 | MAHFESIGMAZ MH. TURGUT OZAL BLY. BASTAS AR NO:63/D
ADANA CUKUROVA | ESKA KLIMA-SONER ULUGOZ VE HUSEYIN ERDAL ULUGOZ ORTAKLIGI | (322) 239 7799 HUZUREVLERI MAH. 77195 SOK M.FATIH KARA APT. NO:1/1
ADANA CUKUROVA | TEMPO PROJE TAAH.TIC.LTD.STi. (ASTEKNIK) (322) 256 4531 100. YIL MAH. TURGUT OZAL BLV. 85169 SOKAK AHMET ISIK APT. ZEMIN KAT NO:2
ADANA CUKUROVA | YILDIRIM MUH. ISIT. SOG. VE KLIMA SIST. (322) 2399074 YURT MH. KURTTEPE CD. NO: 20/1-B
ADANA KOZAN KIRAL SOGUTMA-MUHAMMET KIRAL (322) 516 6162 TUFANPASA MAH. MENEKSE SOK NO:15 KOZAN
ADANA SEYHAN MEHMET OZEL MUH.IKL.D.GAZ SIST.MAK.INS.TAAH.TIC.SAN.LTD.$Ti. | (322) 456 0766 GINARLI MH. CUMHURIYET CD. RENK AR NO:53/C
ADANA SEYHAN SINERJI KLIMA SIST. MUH. SAN. TiC. LTD. §Ti. (322) 2346100 MAHFESIGMAZ MAH. 79075 SOK. SEMA APT, ZEMIN KAT NO:6/A GUKUROVA
ADIYAMAN | MERKEZ TURKUAZ TEKNIK ISITMA VE SOBUTMA (416) 214 2819 MEHMET AKIF MAH. 503 SOK. NO: 6/ A
AKSARAY | MERKEZ HUSEYIN KALKAN KADIOBLU MUHENDISLIK (382) 213 9781 TASPAZAR MH. BEDILUZZAMAN BLV. NO:16/8
ANKARA | ALTINDAG gf\wé '}",'c"',}r},”sﬂ',w”" ISTMA SOGUTNA DOG. NS. TUR. TH. 1. (312) 315 2610 AYDINLIKEVLER MAHALLESI GAGDAS SOKAK 38/10
ANKARA |GANKAYA | AN MEKANIK ISITMA SOGUTMA iNSAAT TAAHHUT TURIZM TiC. LTD. $Ti. | (312) 447 5780 115. CADDE (ESKI 1. CADDE) 4/A BESAT - GANKAYA/ANKARA
ANKARA  |GANKAYA | ARDA KLIMA ELEKTRONIK MAK. SAN. VE TiC. LTD. $Ti. (312) 491 9296 ILKBAHAR MAH. CONRAD ADENAUER CAD. NO: 50
ANKARA  |CANKAYA | CE-SA TEKNIK (312) 2227170 49 SOK. 13/ A BAHGELIEVLER / ANKARA
ANKARA | DIKMEN M&T ISITMA SOGUTMA KLIMA TESISAT SAN. Tic. LTD. §Ti (312) 4812195 SOKULLU MEHMET PASA CADDESI 20 /A
ANKARA | ETIMESGUT | ERTAS KLIMA TEKN.MUH.NS. TUR.SAN.VE TiC.LTD.STi. (312) 278 3601 YESILGAM SIT. C BLOK NO: 47
ANKARA KEGIOREN | BUTUN KLIMA - ALI BUTUN (312) 3222133 ESERTEPE MAH. AHMET SEFIK KOLAYLI CAD. 30/A
ANKARA {\%gé” KAPLAN KLIMA HAVALANDIRMA - HACI KAPLAN (312) 4350113 INCESU CADNO:147/A AKDERE
ANKARA | YENI MAHALLE | ANKA TEKNIK KLIMA ISITMA VE SOBUTMA SISTEMLERI (312) 343 1325 ERGENEKON MAH. SUADIYE CAD. NO:54/8
ANTALYA  |ALANYA A OzL0 ENERJI VE KLIMA SISTEMLERI iNS. TURIZM TiC. SAN. LTD. $Ti | (242) 522 6263 SUGGZ0 MAH. SUGOZ( CAD. SAFA APT. 86/8
ANTALYA | ELMALI DOGUKAN ISITMA SOGUTMA SISTEMLERI (242) 618 6673 KARYAGDI MAH.GUKURDEGIRMENI CAD.AYDIN APTA BLOK NO: 15/22
ANTALYA | FiNIKE SARIKAYA TICARET - IBRAHIM SARIKAYA (242) 855 3690 SERBETGI BULVARI NO: 20/C
ANTALYA | KAS DENiZ SOBUTMA-ALI GOKHAN OZAK (242) 836 2712 ANDIFLI MAH.GUKURBAGLILAR CAD.CENGIZLER APT NO :32 KAS
ANTALYA | KEMER EZGi SOGUTMA-YASIN GZKAN KURSUN (242) 814 3024 YEN MAH. DORTYOL CD. NO: 47/C
ANTALYA | MANAVGAT | ONCEL KLIMA VE ENERJI TEK.PET URUN.ING.SAN.TUR.TIC.LTD.STI. | (242) 746 9707 ORNEK MH. ALPARSLAN TURKES BULV. NO: 19
ANTALYA | MERKEZ ABC ISITMA SOGUTMA -AYDIN AYGON (242) 3112103 DEMIRCIKARA MH. NARENCIYE CD. SARIOGLU AP NO:16/2
ANTALYA | MERKEZ AKADEMIK KLIMA ISIT. SOG. SIST. VE HAV. SIST. (242) 227 8467 SITELER MH. UNCALI CAD. ERENKGY SIT. P BLOK DUKKAN :2
ANTALYA | MERKEZ AKDENiZ KLIMA SISTEMLERI- KAMIL GOLER (242) 3241107 FENER MH. BULENT ECEVIT BUL. MEHMET KARABACAK SIT A BLOK NO:59 /1
ANTALYA | MERKEZ ARTEK MOH. MO$. PAZ. TiC. VE SAN. LTD. §Ti. (242) 242 0291 |(242) 244 1569 | ALTINDAG MH. TURGUT REIS CD. BADEM AP 5212
ANTALYA | MERKEZ BGS iKLIMLENDIRME - GUNGOR BAYSAN (242) 335 5417 CUMHURIYET MAH. 641 SOK. NO: 2-A
ANTALYA | MERKEZ CAN KARDESLER TEKNIK ISIT.SO8.SiS.TiC.LTD.§Ti (242) 247 0401 |(242) 247 0451 | MURATPASA MH. TONGUG CD. 0 AP NO: 80/3
ANTALYA | MERKEZ GUNSAR KLIMA - ISMAIL SARI (242) 2430099 |(242) 241 3134 | ESKI SARAMPOL CD. NO: 144/A
ANTALYA | MERKEZ MAKTAS MAKINA ELEKTRIK INSAAT TURIZM GIDA SAN.VE TiC.LTD.§Ti. | (242) 344 8002 MURATPASA MH EVLIYA GELEBI CD. DOGANER ARNO:54/1-2
ANTALYA | MERKEZ OGT IKLIMLEN. 0TOM.MOB.RES.GID. TUR.INS.ITH.IHR.VE SAN.TIC.LTD.$Ti | (242) 345 1401 SEDIR MH. AKIN CD. TUHAN AP NO:54/4
ANTALYA | MERKEZ {ZMAKLAR MiM. MOH. LTD. §Ti. (242) 247 9108 100.YIL BLV. ALTINDAS MH. CEREN AP NO:35/A
ANTALYA | MERKEZ GZTEKMARIN ISIT.SOG.HAVAL. SiS.MiM.MUH.INS. TUR.SAN.VE TIC.LTD.STi| (242) 312 6687 GAYBASI MH.BURHANETTIN ONAT CD. KOSEM AP NO: 25/1 MURATPASA
ANTALYA | MERKEZ (Z0M KLIMA DOGALGAZ ISITMA SOGUTMA HAVAL.SIS.SAN.IMAL.TIC.LTD.STi| (242) 228 7067 | (242) 229 7139 | PINARBASI MH. ATATURK BLY. GUL SIT. B BLOK NO:3
ANTALYA | MERKEZ YILMAZLAR KLIMA - MUSTAFA YILMAZ (242) 321 1940 ZERDALIK MH. 1404 SK. PATRON ALI AR NO:15/A
AYDIN MERKEZ 3-AKLIMA & DEKORASYON - SENER CANTURK (256) 212 6524 CUMA MAH. 213 K. N:33/A EFELER/AYDIN
AYDIN NAZILLI KENT IKLIMILENDIRME D.GAZ. DAY. TUK. TAR.DRU. IN§. SAN. VE TIC. LTD. | (256) 312 4849 ALTINTAS MAH. ATATURK BULV. NO:16/A
AYDIN SOKE ASYA KLINA - ASIN TALANCI (256) 513 1113 ISTASYON CAD. NO: 100/C
BALIKESIR | AYVALIK iREN KLIMA-KAMIL GETIN (266) 331 3223 150 EVLER MAH. ATATORK BULVARI DENIZCI APT. NO:354/3 AYVALIK
BALIKESIR  [EDREMIT | AYDIN SOGUTMA -AYDIN ASLANTAS (266) 374 4404 HAMIDIYE MAH. 529 SOK. KAFKAS APT10/8 EDREMIT BALIKESIR
BATMAN | MERKEZ AKDAS KARDESLER SOG. PETROL KUYU iN§.KANLIYE SAN. VE Tic. LTD. §Ti. | (488) 214 0474 AYDINLIK EVLER MAH. 12. CAD. NO: 127
BATMAN | MERKEZ ERDEMAK MUH. MEKANIK TES. SIST. iN. NAK. VE SAN. TiC. LTD. $Ti. | (488) 2126100 GULTEPE MH. DEMOKRASI BULVARI GULKENT SITES] NO:8 MERKEZ/BATMAN
BURSA NiLUFER CAN IKLIMLENDIRME VE KLIMA TEKN. MOH. INS. iTH. iHR. SAN. VE TIC. LTD. $Ti| (224) 246 0617 BESEVLER KONAK MH. YILDIRIM CAD. NO:59/A NILUFER BURSA
BURSA NiLOFER ENTEKNOLOJi KLIMA-NADIR TOREN (224) 240 0044 KAHRAMAN MAH. KALE SOK. NO:23
BURSA OSMANGAZI | AKDENIZ KLIMA - HIKMET AKDENiZ (224) 2515356 SAKARYA MAH GAZCILAR CADNO:80/A




SERVIS iISTASYONLARINI GOSTERIR LISTE
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BURSA YILDIRIM | KAHRAMAN TEKNIK-ISMAIL KAHRANAN (224) 2545135 NAMIK KEMAL MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:89 OSMANGAZI
CANAKKALE  |GELIBOLU | GUNGOR TEKNIK BEYAZ ESYA VE KLIMA SERVISi - UFUK GUNGOR | (286) 566 4099 GAZI SULEYMAN PASA MAH. 26 KASIM CAD.OZTURK SIT. NO: 3/C GELIBOLU / GANAKKALE
CORUM MERKEZ AR TEKNIK-RECEP BOZKURT (364) 227 3995 ULUKAVAK MAH. OSMANCIK CAD. NO:176
DENiZLi MERKEZ SISTEM SOGUTMA BEYAZ ESYA KLIMA (258) 242 8273 UGANCIBASI MAH. 571 SOK. NO:11/A
DIYARBAKIR | KAYAPINAR | RUZGAR TEKNIK SERVIS-LEZGIN YILDIZ (412) 2520022 PEYAS MAH. FIRAT BULV. TEKYE SIT. C BLOK ALTI NO:29/D
EDIRNE MERKEZ GURSU TESISAT - AHMET SALMAN (284) 214 8417 KUGUK SANAYI SITESI 21. BLOKNO : 10
ERZURUM | MERKEZ ERZURUM TEKNIK ISITMA SOGUTMA (442) 234 9435 SARAYBOSNA CAD. VANI EFENDI MAH. HICAZ YAPI KOOP
ESKISEHIR | ODUNPAZARI | PORSUK ELEKTRIK ELEKTRONIK (222) 2218466 VISNELIK MAH.TASKGPRU CADNO:73/A ODUNPAZARI
ESKISEHIR  |TEPEBASI | OSKA KLIMA SOGUTMA SISTEMLERI (222) 3203535 YENI BAGLAR MH. ETI CD. NO:6/A
GAZIANTEP | NiziP HAYAT SOGUTMA (342) 518 4040 FATIH SULTAN MH. YAVUZ SULTAN SELIM BULV. NO:18
GAZIANTEP | SEHITKAMIL | MELTEM IKLIMLENDIRME ISIT. VE SOG. SIST. SAN. TiC. LTD. §Ti. (342) 322 4880 |(342) 3224881 | FATIH MH. FEVZI GAKMAK BLVNO:137/A
GAZIANTEP | SEHITKAMIL | ZETA TESISAT TEKNIK DOGALGAZ MUH.INg.SAN.TIC.LTD.STi. 0342 322 7161 ATATURK MAHALLESI DUISBURG BULY HAYRI HOSUKOGLU APT ALTI NO:12
GUMUSHANE | MERKEZ DINAMIK ISITMA SOGUTMA VE BOBINAJ (456) 213 3311 HASANBEY MAHALLEST HASANBEY CADDESI EFEM APARTMAN NO: 42/1
HATAY ANTAKYA | ALKOM ELEKTRONIK DAYANIKLI EV VE BURO MALZEMELERI OTO. LTD. §Ti. | (326) 232 4224 GULTEPE MAH. SAMANDAG CD. N0:48
HATAY ANTAKYA | EVRENSEL TEKNIK ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI (326) 214 4955 ESENLIK MAH. NURI AYDIN KANUNALP CAD. KUNDURACILAR SIT. SENA APT. ZEMIN KAT
HATAY ISKENDERUN | BERKER SOGUTMA-0GUZ BERKER (326) 617 6727 KURTULUS MAH. ZIVAGOKALP CAD. 103.D
ISPARTA MERKEZ KILING SOBUTMA - HALIL KILING (246) 2234020 YENI ANTALYA YOLU 121. CD. HIKMET AP NO: 59/4
ISTANBUL-AND, ATASEHIR | ALFAMEK MUH.PROJE TAAH.SAN. TiC.LTD.§Ti. (216) 456 3525 |(216) 456 3525 | KUGUKBAKKALKOY MAH.FEVZIPASA CADNO:63 K:2 D:4
iSTANBUL-AND, BEYKOZ NETA KLIMA SIST. iNS. TUR. SAN. TiC. LTD. §Ti (216) 680 2300 KAVACIK MAH. ORHAN VELI KANIK CAD. KUGUK APNO:24 BEYKOZ
ISTANBUL-AND, GEKMEKOY | MERT KLIMA (216) 484 689 AYDINLAR MAH. SULTANGAZI CD. NO:35/A TASDELEN
ISTANBUL-AND, KADIKOY GDK MUH. TAAH. SAN. VE TiC. LTD. $Ti. (216) 449 4244 ZOHTUPASA MAH BAGDAT CAD.CAMI SOK. NO:12/C KIZILTOPRAK
ISTANBUL-AND, KADIKOY TEMIZKAN TEK. SAN. TiC. LTD. §Ti. (216) 373 6829 DUMLUPINAR MAH. AKGAKOCA SOK. BASKAN APT. 4/1 KADIKOY
ISTANBUL-AND, KADIKOY TURAN SOBUTMA ENERJI VE KLIMA SIST. TAAH. SAN. VE TiC.LTD. §Ti. | (216) 4103300 BOSTANCI MAH. MEHMET SEVK PASA CAD. NO:22/A
iSTANBUL-AND, KARTAL DEGISIM KLIMA IKLIMLENDIRME VE SOGUTMA SISTENLERi SAN. TiC. LTD. $Ti.| (216) 367 1212 ATALAR MAH. KOROGLU CAD. SULTAN SOK. N0:44/C KARTAL
ISTANBUL-AND, PENDIK BULUT TICARET (216) 307 0794 GOLLUBAGLAR MAH. HUURIYET CAD. NO:24/B PENDIK
ISTANBUL-AND, PENDIK ELIT KLiMA - IMDAT ALTUN (216) 5111162 YENI MAHALLE PILEVNE CADDESI, BANKACILAR SITESI NO:4 DUKKAN:3
ISTANBUL-AND, SANCAKTEPE | TEK-SER KLIMA SOGUTMA SISTEMLERI - YILDIRIM KARADAG (216) 499 9033 |(216) 499 0854 | OSMANGAZI MAH. ATAYOLU CD. NO:22/A SANCAKTEPE
ISTANBUL-AND, UMRANIYE | AKT KLIMA - CAHIT TOPAL (216) 594 8398 GAKMAK MAH. SEHIT BURAK KURTULUS CAD. NO:30A

ISTANBUL-AND, UMRANIYE | BAHADIR TEKNIK ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI INS.SAN.TIC.LTD.STi. $B.| (216) 3146114 |(216) 314 6115 | TURGUT OZAL BULVARI TURCAN CADDESI ZIYNET SOK NO:36 SERI AL

ISTANBUL-AND. UMRANIYE | ER TEKNIK ISITMA SOG. SIST. SAN. VE TiC. LTD.STi. (216) 469 6263 HAMZA YERLIKAYA BLY. NO:95 ASAGI DUDULLL MH. OMRANIYE(SILE YOLU CEKMEKGY KAVSAG)
ISTANBUL-AVR.| BAHGELIEVER | ARTI KLIMA TEK. VE MUH. HiZM. - A. PEHLIVAN - A. GNAL ORT. (212) 470 0470 ADNAN KAHVECI BULVARI NO:74/8 UNVERDI KAVSAG!

ISTANBUL-AVR.| BAHCELIEVER | BASARAN KLIMA-HUSEYIN SENEL (212) 5531606 SOGANLI MAH. F SELIMPASA CAD. YESILTEPE SOK.NO:7 BASINSITES|
ISTANBUL-AVR.| BAKIRKGY | ELIT SERVIS - VOLKAN CALISKAN (212) 466 3465 FABRIKALAR CD. YESILSU SK. NO: 2/A

ISTANBUL-AVR. | BAKIRKGY | SOYDAN TEKNIK IKL. VE TEKN. INS.- HACI AHMET SOYDAN (212) 635 3134 SAKIZAGACI MAH. ISTANBUL CAD. NO:62 BAKIRKOY / ISTANBUL
ISTANBUL-AVR. | BAYRAMPASA | ME&TA KLIMA - TANER AYDEMIR (212) 640 2006 KARTALTEPE MAH. 50. YIL CADDESI NO:6/B

ISTANBUL-AVR. BESIKTAS | ULUS KLIMA ELEKT. ELEKTRONIK SAN. TiC. LTD.STI. (212) 265 6011 ADNAN SAYGUN CADAYDIN SOK. NOG/A

ISTANBUL-AVR. | BEYLIKDUZ( | AZiM KLIMA ISITMA SOGUTMA HAV.VE INS. TAAH. SAN.TIC.LTD.STI. | (212) 438 7452 GURPINAR MAH. MOMINAGA SOKAK. NO:34 SULTAN APT. DUKKAN NO:11
ISTANBUL-AVR. | BEYORLU | 2023 IKLIMLENDIRME MUH.INS. TAAH.SAN.DIS.TIC.LTD.$Ti. (212) 250 2023 SURURI MEHMET EFENDI MAH AHMET EFENDI CAMI SOK. NO:5/A BEYOGLU
ISTANBUL-AVR.  ESENYURT | ATOM KLiMA MUHENDISLIK - EMRE GZCAN (212) 605 1095 SULEYMAN DEMIREL CAD.GARS! PAZAR AVM(OUTLAND AVM) 1.KAT NO:49
ISTANBUL-AVR| EY(P ETG TEKNIK - FATIH GURBUZ (212) 537 0530 YESILPINAR MAH. GIRNE SOK. NO: 139/1A EYOP

ISTANBUL-AVR. | SARIYER | GENG SERVIS ELEKT. EV ALET. SAN. VE TiC. LTD.$Ti. (212) 299 4757 FERAHEVLER MAH. ADNAN KAHVECI CAD. MERAL SOK. NO:9 TARABYA/SARIVER
ISTANBUL-AVR| SILIVRI KARTEKNIK ISITMA SOG.SIST.DAY.TOK. MAL.SAN.VE Tic. LTD. $Ti | (212) 7273813 PIRI MEHMET PASA MAH HUSEYIN TUFAN SOK NO:2(C SILIVRI

ISTANBUL-AVR. SiLi BAHADIR TEKNIK ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI INS.SAN.TIC.LTD.STI. | (212) 2785969 |(212) 2805326 | BACADIBI MAH. KARDESLER CAD. NO:3

ISTANBUL-AVR., SisLi BALKAR DAYANIKLI TUK.MALZ. SERV.PAZ.ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI. | (212) 266 5555 MECIDIYEKGY YOLU NO:20/A MECIDIVEKGY

ISTANBUL-AVR., SisLi BILESIM KLiMA HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. TiC. LTD. $Ti. | (212) 250 1861 MAHMUT SEVKETPAS MAH. KURUGAY CAD. GINAR SOK. NO:20/B OKMEYDANI
ISTANBUL-AVR., SisLi GORAY IKLIMLENDIRME SISTEMLERI SAN. VE TiC. LTD. $Ti. (212) 216 8585 FULYA MH. MEHMETGIK CD. NO: 42 FULYA

ISTANBUL-AVR.| ZEYTINBURNU | [KLiM MEKANIK TESISAT SiS. SAN. VE TiC. LTD.$Ti. (212) 415 9440 SUMER MAH.SEHIT ER DAVUT BAS SOK.NO:19
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iZMiR ALIAGA YILMAZER SOGUTMA SAN. VE TiC. LTD. §Ti. (232) 616 5442 CUMHURIYET CAD. N0:25
iZMiR ALSANCAK | AKDENIZ ELEKTR. DAY.T(JK.MAL.TUR.GIDA TEKS. BUJ. SAN.TIC. LTD. $Ti. | (232) 484 7100 | (232) 425 9885 | SEHITLER CAD.NO 141 DECO ZONE ALSANCAK
izMiR ALSANCAK gfgxz‘“’,’g'&sﬁJluﬂi'sz“_"ﬁ'csﬁg%#”"' ESYAILETISIM (230) 4637013 TALATPASA BULVARI NO74/A-B
iZMiR BERGAMA | TEKIN TICARET - HUSEYIN TEKIN (232) 6336437 ERTUGRUL MAH. KAYMAKAM KEMAL BEY GAD. NO:10 BERGAIA
iZMiR BORNOVA | MOMENT IKLiM. OTOM. MUH. DAN. TAAH. SAN. TiC. LTD. §Ti. (232) 342 1040 KAZIM DIRIK MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. NO: 76/ C
iZMiR CAVDIBI | GUNAY ISITMA SOGUTMA MALZ.VE SAN.LTD. §Ti. (232) 461 7425 BURAK REIS CAD. NO: 112/A- B
iZMiR GlLi GALIP KLIMA INS. GIDA TURIZM SAN VE TiC. LTD. §Ti. (232) 364 3848 MALTEPE CAD. NO:9/A GIGLI
iZMiR GOZTEPE | YALI IKLIMLEN. TEKN. ORUNLERI i VE DI§ TiC LTD. $Ti. (232) 245 5195 | (232) 246 3326 | MITHATPASA CAD. NO: 850/2-B
iZMiR GUZELYALI | MENTAY SOGUTMA SISTEMLERI SAN. VE TiC. LTD.§Ti. (232) 247 1568 MITHATPASA CADNO:1208 GUZELYALI
iZMiR HATAY AY-Bi KLiMA - AYDIN BASER (232) 2451319 HASAN TAHSIN CAD. NO:105/A BASIN SITESI
iZMiR KARABAGLAR | AYMEN KLIMA SISTEMLERI - AYKUT AVCI (232) 264 2001 4019/8 SOK. NO: 23A DOSTLUK BULVARI KARABAGLAR
iZMiR KARSIYAKA | A KLIMA SAN. VE TiC. LTD. §Ti. (232) 369 2533 CEMAL GURSEL CAD. N0:50 A-B
iZMiR MENEMEN | DENIZ MUHENDISLIK - BULENT NARDAG (232) 832 3234 KASIMPASA MAH.CENGIZ TOPEL CADNO:2/A MENEMEN/IZMIR
iZMiR NARLIDERE | AY-Bi KLIMA - AYDIN BASER (232) 239 0325 MITHATPASA CAD. NO:264/A NARLIDERE/ZMIR
iZMiR ODEMiS EFE iKLIMLENDIRME (232) 599 1599 INONU MAH. SARAGOGLU CAD.N:105/A ODEMIS/IZMIR
iZMiR SELCUK G0zDE ISI (232) 892 7790 ATATURK MAH. SAHABETTIN DEDE CAD. NO:4
iZMiR SIRINVER | EGE KLiMA DEKORASYON - CEMAL OZAY (232) 426 3020 MEHMET AKIF CAD. NO:76/A
iZMiR TIRE TEK MUHENDISLIK - GOKHAN BURGAZ (232) 5115991 ISMAIL TASLI CAD. NO:48
iZMiR URLA SEZER SOGUTMA (232) 754 4554 HACIISA MH. ERDOGAN KER CD. NO: 12/4
iZMiR {CKUYULAR | HAN ISITMA SOGUTMA SERVISi - NUKRETTIN AN (232) 259 5480 FAHRETTIN ALTAY MAH. 65/13 SOK. NO:29/A
iZMiR YESILYURT | ERSIN KLIMA - ARIF GORAKAN (232) 2316583 ORDU CAD. NO2217/B
KARAMAN | MERKEZ 0z SOBUTMA - MUSTAFA GZTURK (338) 212 0674 SEKI GESME MAH.ATATURK BULVNO:60/D KARAMAN
KAYSERI MERKEZ UZMAN SOGUTMA - KLIMA SISTEMLERI (352) 232 2163 SAHABIYE MAH. YILDIRIM CAD. 8/E
KIRKLARELI | LOLEBURGAZ | AN KARDESLER ENERJi & YAPI - KAYHAN VARDAR (288) 412 0757 YENI SANAYI SITESI A4 BLOK NO: 66
KOCAELI GEBZE ALMINA KLIMA ISITMA SOBUTMA SISTEMLERI (262) 642 7591 MUSTAFAPASA MAH. 712 SOKAK NO: 35/A
KOCAELI GEBZE BERBEROGLU TICARET - MEHMET BERBEROGLU (262) 6411011 GUZELLER MAH.IBRAHIMAGA CADNO:36/B
KONYA MERAM BEYDAG TEKNIK - MURAT GEDIK (332) 351 3747 ABDUL AZIZ MAH. SIRIN HANIM SOK. NO:8/A

DEMIROK TEKNIK ISITMA SOGUTMA SISTEMLERI

KONYA SELGUK | AT, VE ONARIMLMURAT DEMIROK (332) 322,38 33 NISANTAS! MAH. GIVEENZAR SK. 3/A SELGUKLU / KONYA

LEFKOSA | MERKEZ |SUSER MARKS&WORLD TRADING CO.LTD. (392) 444 7500 FUAR YOLU LEFKOSAVKIBRIS

MALATYA | MERKEZ ﬁﬂ‘i‘#{ggﬂé‘ﬁmwﬁﬂi"S-MiM-D-GAZ VEGIDA (422) 326 1919 | (422) 323 6771 | NIYAZI MISRI CADNECATI GOK KONAGI ALTI. NO:28/A

MANISA | AKHISAR | DURU KLiMA (236) 413 2359 HILALIVE CAD. 151 Sok. NO:108/8

MANISA | MERKEZ |ELIT CARSI - TEVFIK ERAY YOKSEL (236) 232 7866 1 ANAFARTALAR MAH.CUMHURIYET CADNO:35/A KITAPSARAY GARSISI
MANISA | MERKEZ |KLIMACI GOGMENOBLU - FKRI YENIGELEN (236) 234 8586 MERKEZ EFENDI MH.SEKIZ EYLUL CD. NO:155/A MANISA

MANISA | SALIMLI | TEKNIK KLIMA-DAVUT SATILMIS (236) 714 6010 | (236) 654 0006 | SAKLIK MAH. SUHEDA CAD. NO: 104/B

MANISA | SOMA SEFA SOGUTMA-MALIK YETiM (236) 614 1689 NLDANISMAN MH. NAZIM USULOBLU CAD. NO:34/A SOMA / MANISA
MANISA | TURGUTLU | GORKEM TICARET - VEDAT FIDANBOY (236) 313 2598 TURAN MAH. OKGULAR SOK. 8/A

MARDIN | KIZILTEPE | AKTAS SOGUTMA- MAHMUT AKTAS (482) 312 7555 KOGHISAR MAHALLESI ERSOYLU CADDES] DUNDARLAR APT. ALTI NO:1/1
MARDIN | KIZILTEPE | FERCAN DAY, TUK. MAL. GIDA INS. SAN. Tic. LTD. §Ti. (482) 312 2107 MARDIN CAD.TZ DK BITISIGI NO:15 KIZILTEPE

MARDIN | MERKEZ | DIKMEN SOGUTMA-METIN KARAARSLAN (482) 312 7555 KOGHISAR MAH. ERSOYLU CAD. DUNDARLAR APT. ALTINO:1

MARDIN | YENISEHIR | FERCAN DAY. TUK. MAL. GIDA iN§. SAN. TiC. LTD. §Ti. (482) 290 2639 REVZA CADENDER YAP! BINASI NO:9 YENISEHIR

MERSIN | AKDENZ  |ZETT ISITMA SOBUTMA SISTEMLERi - BULENT KUGUKKUBAS (324) 238 4420 HAMIDIVE MAH. CENGIZ TOPEL CAD. TANKUT APT. NO:5/31 GAMLIBEL
MERSIN  |ANAMUR | ASLAN SOGUTMA - MURAT ASLAN (324) 814 1617 AKARCA MAH. 2. CAD NO:49/A ANAMUR

MERSIN  |ANAMUR |ILKIM KLIMA SISTEMLERI-HAVVA FUNDA KAYA (324) 814 0133 YESILYURT MAH. ATATURK BULVARI FEHMI GOKSEL APTALTINO:49/Z02 ANAMUR
MERSIN | ERDEMLI |SELEN DAY. TUK. MALLARI iNS. TAAH. TURZ. SAN. LTD. §Ti. (324) 516 2727 MERKEZ MH. SILIFKE CD. ISIK AR NO: 218/A

MERSN | POZCU KLAS KLIMA ISITMA SO, DAY. TOK. MAL. iNS. MOB. SAN, LTD. (324) 331 0676 INGNU MAH. 6. CAD. EMEK APT. ALTI 4/8

MERSN | POZCU TEK KLIMA ISITMA SOGUTMA (324) 327 3500 INGNU MAH. 1405 SK. CELAL BEY APT. NO: 48 POZCU

MERSIN SILIFKE KARDESLER SOGUTMA (324) 714 7603 GAZI MAH. OGUZ KAAN CAD. FIRTINA APT. NO:41
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MERSIN | VENISEHIR  |ASYA SOGUTMA-NURETTIN ERViiZ (324) 327 5401 BAHGELIEVLER MAH. FATIH APT. 1803 SOK. NO:24/B

MERSIN | VENISEHIR  |ATA TEKNIK (324) 331 0440 HURRIYET MAH. ISMET INGIN( BULV. PAYDAK APT. A BLOK NO: 115/A
MERSIN | YENISEHIR  |FLAMINGO KLIMA (324) 326 4666 PALIYE MAH. 1209 SK. EBRU APT. ALTI NO:14/5

MUSLA  |BODRUM |ALTUG ISI VE SUSARTLANDIRMA MiM. MOH. TUR. SAN. LTD. §Ti. | (252)316 1292 YOKUSBAS! MAH. CEVAT SAKIR CAD. NO: 110

MUSLA  |BODRUM |ARTIISITMA SOGUTMA DEKORASYON - ALi YILDIRIM (252) 366 4466 INGND CAD. NO:61 A5 GOKGEBEL YALIKAVAK

MUGLA | BODRUM F,%D'E‘&'ﬂwl(“ﬁl ?ﬁéf"ﬁ%’g’}{"”““ms”“ TIG. TUR. (252) 363 9343 ATATURK BULVARI PAMIR IS MERKEZI B3 BLOK NO:3 KONACIK-BODRUM-MUGLA
MUGLA BODRUM  |KLIMATEK iKLIMLENDIRME SISTEMLERI - ERHAN GLGER (252) 387 9804 ATATURK CAD. NO: 156 C GUNDOGAN

MUSLA  |FETHIYE  |AAISITMA SOGUTMA - ADNAN TURK (252) 614 2273 MUSTAFA KEMAL BLV. KATRANCI AP NO:30

MUSLA | MARMARIS |ALDA® TEKNK ISIT. SOF. - SENOL ALDAG (252) 4125235 ORGENERAL MUSTAFA MUGLALI CAD. KEMERALTI MAH. NO: 48
MUGLA | MARMARIS |AYDIN TEKNIK SOGUTMA - RAMAZAN AKBABA (252) 412 3949 GILDIR MAH. 105 SK. NO:6/B MARMARIS

MUBLA | MiLAS SENTURK SOGUTMA - M. EMIN SENTURK (252) 513 3217 HAC ILYAS MAH. SODRA SOK. NO:16/C

MUSLA  |ORTACA  |YORULMAZ TICARET VE TEKNIK SERViS (252) 282 3939 ATATURK BULVARI ATATURK CADDESI NO:75/A ORTACA

NiGDE MERKEZ QE:P?\}IIENULngégJSPA%K Mﬁ“‘}g};‘fﬂ[’m""w (388) 213 3278 AMAS YOLU 0ZERI VUSLAT ANA OKULU KARSISI BARTAN APT NO:3/4NIGDE
ORDU MERKEZ | ASES KLIMA SERVISI - SERDAR GUNLD (452) 2121818 YENI MAH. 303. SOK. NO:25/A

ORDU MERKEZ  AYKA TICARET - MUZAFFER YILMAZ (852) 2144222 SARKIYE MAH.PINAR SOKNO:10

OSMANIYE |MERKEZ ~ |DOGAR MOHENDISLIK ISIT. SOG. DOGALGAZ SIST. - FATIH DOGAR | (328) 813 1732 ALIBEYLI MH. MUSA SAHIN BLV. GUNES AR NO: 180

SAMSUN  |iLKADIM  |SOBUK TEKNIK KLIMA VE SOBUTMA SAN. TiC. LTD. §Ti. (362) 435 4848 SAIT BEY MAH. 100.YIL BULVARI NO:96/A ILKADIM / SAMSUN
SAMSUN  |MERKEZ  |SAM-AKS SOGUTMA SISTEMLERI (362) 231 5111 GIFLIK MAH.METE SOK GULSUN APNO:24/1

sivas MERKEZ | AKPANEL END. SOG. SISTEM. MAKINA SAN, LTD. STi. (346) 223 2363 INGNU MAH ABDULVAHABI GAZI CADNOS SIVAS

SANLIURFA | MERKEZ  [ISITEK MUSAVIRLIK VE MUHENDISLIK-AHMET FATIH iGTEN (414) 312 4202 HAMIDIYE MAH EMNIVET CAD. SEMBOL APTALTI. NO:19/C

TOKAT MERKEZ YAGAR ELEKTRIKLI EV ALETLERI- MUSTAFA YAGAR (356) 2126177 BEHZAT BULVARI SIVIL SAVUNMA YANI NO:17

TRABZON  |MERKEZ  |BORAN TEKNIK KLIMA - FARUK BORAN (462) 230 9608 TOKLU MAH. ISTIKLAL SOK. NO:8

TRABZON  |MERKEZ 0ZGUR SOGUTMA (462) 322 3485 ORTAHISAR MH. REFIK CESUR CD. NO: 61

ZONGULDAK |MERKEZ  |NALINGI KLIMA GIDA SAN.VE TiC.PAZ.LTD.§Ti (372) 251 2257 TERAKKI MH. VATAN CD. NO: 14D

TURKIYE GENELINDEKIi SERViS iISTASYONLARINA YUKARIDA BELIRTTIGIMiZ ILETiSIM
BILGILERINDEN ULASABILIRSINiz.










‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

TURKIYE GENELINDE Ki SERVIS iISTASYONLARINA ASAGIDA BELIRTIGIMIZ ILETISIM
BILGILERINDEN ULASABILIRSINIZ.

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.
KLIMA SISTEMLERI UMRANIYE SUBESI
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye / ISTANBUL
Tel: +90 216 969 25 00 Faks: +90 216 661 00 66
klima@tr.mee.com
http: //klima.mitsubishielectric.com.tr
CAGRI MERKEZI: 444 7 500





